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FÖRORD
AIB Anläggningsteknik AB (tidigare Allmänna Ingen- 
jörsbyrån AB), Solna, har från BFR-Byggforsknings- 
rådet erhållit ett anslag för projektet "Värme- och 
vattenströmning till och från borrhålssystem".
Projektet avser utveckling av metoder för att beräkna 
vattenutbytet mellan borrhålen i s k öppna borrhåls- 
system och det omgivande berget. Projektet slutredo- 
visas i föreliggande rapport.
För projektet har AIB som specialist anlitat Tekn lic 





Borrhålsvärmelager i berg består av ett stort antal 
borrhål som perforerar en bergmassa, fig 1.1, jfr /l/ 
och /2/. I borrhålen cirkuleras en vätska som tillför 
eller bortför värme från bergmassan. I ett öppet cir- 
kulationssystem står vätskan, som är vatten, i direkt 
kontakt med berget, fig 1.2a. I ett slutet cirkula- 
tionssystem cirkuleras vätskan i ett ledningssystem 
och har ej någon kontakt med berget, fig 1.2 b och c.
Värmeförlustena från ett borrhålsvärmelager består 
av värmeledning i berget och värmetransport via pas­
serande grundvatten. Vid borrhålsvärmelager med öppet 
system kan vattenläckage från borrhålen orsaka ytter­
ligare värmeförluster.
Värmeförlusterna som orsakas av vattenläckage beror 
av bergets permeabilitet och lagrets trycknivå. Be­
räkning av vattenläckaget har utförts dels för små- 
sprickigt berg (homogent isotropt medium), dels för 
en enstaka grov spricka, sprick- eller krosszon som 
skär tvärs genom borrhålsvärmelagret.
För det småsprickiga berget gjordes först preliminära 
beräkningar med hjälp av en tvådimensionell modell 
och därefter mer exakta beräkningar med hjälp av en 
tredimensionell modell. Den senare beaktar även att 
fördelningen av vattentrycket inom lagret (i förhål­
lande till grundvattentrycket) är ojämn p g a dels 
skillnaden i densitet mellan kallt grundvatten i ber­
get och det varmare vattnet i borrhålen, dels ström- 
ningsförluster i de rörledningar som förbinder borr­
hålen och de slangar som finns nedförda i borrhålen, 
fig 1.3.
För att förenkla beräkningarna förutsattes lagren ha 
cirkulär planform men beräkningsmetoderna kan lätt 
anpassas till lager av godtycklig planform. Jämförel­
ser mellan de två- och tredimensionella beräkningarna 
visade att tredimensionella beräkningar är nödvändiga 
för att man skall få rätt uppfattning om vattenläcka- 
gets storlek och fördelning inom borrhålsvärmelagret.
I de tredimensionella beräkningarna delas borrhålen 
upp i små element, fig 4.1. Varje element betraktas 
som en linjekälla/linjesänka med känt vattentryck men 
okänd vattenföring till/från det småsprickiga berget. 
Genom tillämpning av superpositionsprincipen (laminär 
strömning) beräknas de okända vattenföringarna ur ett 
ekvationssystem som innehåller lika många ekvationer 
som antalet borrhålselement. Ekvationssystemet blir 
därför stort och beräkningarna måste genomföras med 
hjälp av en dator. Olika randvillkor vid bergytan 
liksom enstaka grova sprickor, sprick- eller kross­
zoner i berget kan beaktas genom spegling, fig 4.3 
och 4.12.
II
Beräkningar för ett värmelagers olika driftsfall 
underlättas genom att olika tryckfördelningar inom 
lagret kan delas upp i fyra grundkomponenter, fig 
4.5. För olika driftsfall kan sedan såväl det totala 
vattenläckaget från lagret som vattenläckagets för­
delning inom lagret lätt beräknas genom superposition 
av grundkomponenternas vattenföringar.
Aktuella fördelningar av vattenföringar och vatten­
tryck, se t ex fig 4.8, 4.9 och bilagorna 1.1-1.11, 
visar att vatten kan strömma ut från borrhålen i 
vissa delar av lagret samtidigt som vatten strömmar 
in i borrhålen i andra delar av lagret.
I beräkningarna för en enstaka grov spricka, sprick- 
eller krosszon som skär tvärs genom lagret antogs 
berget vara vattentätt på båda sidor om sprickan etc. 
Vattenströmningen i sprickan är då tvådimensionell 
och den behandlades med hjälp av superpositionsprin- 
cipen och spegling. Endast konstant vattentryck i 
lagrets borrhål behandlades men beräkningarna kan 
lätt vidareutvecklas så att komplicerade tryckför­
delningar kan behandlas med hjälp av uppdelning i 
grundkomponenter.
Ett stort antal beräkningsexempel behandlar ett vär­
melager med 50 m radie och 468 borrhål som har läng­
den 100 m, diametern 150 mm och inbördes avståndet 
4 m. Såväl vattengenomsläpplig som vattentät (ler- 
täckt e dyl) bergyta behandlas. Närmast bergytan 
finns 5 m forderrör, fig 4.6. Beräkningarna visar 
att vattenläckaget från lagret blir avsevärt större 
om bergytan är vattengenomsläpplig än om den är vat­
tentät .
Beräkningsexemplen för tredimensionell strömning i 
småsprickigt berg pekar mot att vattenläckaget från 
lagret blir olämpligt stor om bergets hydrauliska kon- 
duktivitet överstiger K = 1,0'10_ à 3‘ID-^ m^/s'm^.
Om pumpar, rörledningar m m som ingår i systemet för 
vattencirkulation genom borrhålen kan göras helt 
vatten- och lufttäta blir vattenläckaget från lagret 
automatiskt noll. Trots detta sker ett vattenutbyte 
mellan borrhålen och berget. Varmt vatten strömmar ut 
från borrhålen i vissa delar av lagret samtidigt som 
kallt grundvatten strömmar in i borrhålen i andra de­
lar av lagret. Beräkningsmetoden kan vidareutvecklas 
så att den möjliggör detaljstudium av dessa vatten­
strömmar .
Preliminärt visar beräkningsexemplen för en enstaka 
grov spricka som skär genom lagret att vattenläckaget 
blir olämpligt stort om spricktjockleken överstiger 
ca 0,4 mm. Följaktligen bör, preliminärt, alla genom­
gående sprickor som är mottagliga för cement injekte­
ring cementinjekteras inom och närmast runt omkring 
lagret. Dock bör ett injekteringsmedel som ger så li­
tet utfällningar i värmeväxlare som möjligt användas.
1. PROBLEMORIENTERING
1.1 Borrhålsvärmelagers funktion
Borrhålsvärmelager i berg består av ett stort antal 
borrhål som perforerar en bergmassa i vilken värme 
lagras. Uttag och laddning av värme sker genom att 
en vätska, vanligen vatten, cirkuleras genom borr­
hålen. Borrhålsvärmelagers tekniska utformning och 




Fig 1.1 Skiss av ett borrhålsvärmelager
Värmeförlusterna från ett borrhålsvärmelager orsakas 
av värmeledning genom berget och bortförsel av värme 
genom passerande grundvatten. Förhållandet mellan 
dessa olika former av värmeförluster beror främst 
på bergets vattengenomsläpplighet. Vid berg som har 
liten vattengenomsläpplighet blir värmeförlusterna 
via grundvattnet små. Däremot kan en större genom­
gående spricka eller ett spricksystem transportera 
så stora vattenmängder att lagrets ekonomi äventyras.
Bergmassan är i mer eller mindre grad uppsprucken och 
sprickorna är under grundvattenytan vattenfyllda. 
Vattnet i sprickorna är alltid i rörelse och dess 
hastighet beror av sprickornas tjocklek och grund­
vattnets hydrauliska gradient. Då grundvattnet passe­
rar genom borrhålsvärmelagret uppvärms grundvattnet 
och värmen transporteras till lagrets omgivning.
Vid öppet cirkulationssystem (se nedan under 1.2) kan 
eventuellt ytterligare en värmeförlust uppkomma genom 
att varmt vatten strömmar från borrhålen och ut i om­
givande berg.
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Borrhålsvärmelager utförs utan någon form av värme­
isolering vid lagrets sidor och botten. Värmeförlus­
terna som orsakas av värmeledning genom berget be­
stäms sålunda enbart av lagrets storlek, form och 
temperaturnivå samt av bergets värmeegenskaper /4/. 
Eventuellt kan lagrets överyta förses med värmeiso­
lering som minskar värmeförlusterna uppåt.
1.2 Borrhålsvärmelagers tekniska utformning
Borrhålsvärmelager kan utformas med ett öppet system 
där vatten cirkulerar genom borrhålen i direktkon­
takt med berget eller med ett slutet system där en 
vätska (vanligen vatten) passerar genom ett slutet 
rörsystem i borrhålen, fig 1.2. I det senare fallet 
är borrhålet mellan rörsystemet och berget fyllt med 
praktiskt taget stillastående vatten som har samma 
tryck som det omgivande grundvattnet.
I ett borrhålsvärmelager med öppet system avviker 
vattentrycket i borrhålen från det omgivande grund­
vattnets tryck vid laddning och uttag av värme. Detta 
innebär ökat vattenutbyte med omgivande berg och där­
med eventuellt både en vatten- och värmeförlust från 
lagret. Genom en korrekt utformad driftstrategi med 
avseende på tryckförhållanden inom lagret kan de vär­
meförluster som orsakas av vattenströmning från lag­
ret reduceras avsevärt. Mellan olika borrhål uppkom­
mer också skillnader i vattentryck. Detta orsakar en 
ökad vattenströmning i spricksystemen inom lagret.
Borrhålsvärmelager med öppet system kan arbeta med 
en högre eller lägre trycknivå i borrhålen än den 
trycknivå som förekommer naturligt hos grundvattnet 
i omgivande berggrund. Högre trycknivå i lagret än 
i omgivande berg orsakar en utströmning av varmt 
vatten, varför nytt vatten måste tillföras lagret. 
Lägre trycknivå i borrhålen innebär en indragning 
av vatten och eventuellt en infångning av tidigare 
bortförd värme. Det till lagret indragna vattnet 
måste avledas.
Trycknivån i lagrets olika borrhål varierar vid oli­
ka driftsfall. Laddning av lagret sker lämpligast 
med början i lagrets centrala del och fortsätter ut 
mot lagrets periferi. Detta innebär högst trycknivå 
i de centralt belägna borrhålen. Vid uttag är för­
hållandet det motsatta, fig 1.3.
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Fig 1.3 Trycksatt öppet system för vätsketransport 
inom lagret
1.3 Utredningens syfte
Syftet med den utredning som redovisas i föreliggan­
de rapport har varit att utarbeta teoretiska beräk­
ningsmodeller med vilkas hjälp man kan studera sam­
bandet mellan trycknivå i borrhålsvärmelagrets olika
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borrhål och det vattenutbyte som vid öppet cirkula- 
tionssystem sker mellan borrhålen och det omgivande 
berget samt att därefter med några beräkningsexempel 
belysa vattenutbytets storlek under olika förhållan­
den. För att minska beräkningsarbetet har utredning­
en begränsats till värmelager med cirkulär planform 
men beräkningsprinciperna kan användas även för la­
ger med annan planform. Såväl två- som tredimensio­
nell strömning i jämnsprickigt berg har behandlats 
(Kapitel 3 resp 4). Med jämnsprickigt berg menas 
här att relativt tätt liggande sprickor med ungefär 
samma tjocklek och inbördes avstånd förekommer i 
flera riktningar i berget. Berget kan då ur vatten- 
strömningssynpunkt betraktas som ett homogent och 
isotropt poröst medium. De tvådimensionella beräk­
ningarna utfördes som ett inledande förenklat stu­
dium. Såväl beräkningsmetoden som beräkningsresul­
taten är av underordnat intresse sedan de tredimen­
sionella beräkningarna genomförts. Trots detta redo­
visas de tvådimensionella beräkningarna i rapporten. 
Motivet är bl a att en jämförelse mellan de två- och 
tredimensionella beräkningsresultaten visar på bety­
delsen av att man använder tredimensionell beräk­
ningsmetodik vid studier av vattenutbytet mellan ett 
borrhålsvärmelager och det omgivande jämnsprickiga 
berget.
Avslutningsvis (Kapitel 5) behandlas vattenförlusten 
från ett borrhålsvärmelager genom en enstaka grov 
bergspricka, sprick- eller krosszon som med godtyck­
lig lutning skär tvärs igenom borrhålsvärmelagret. 
Berget antages i övrigt vara vattentätt.
Utredningens omfattning har inte medgivit någon 
fullständig parameterstudie som visar hur vatten­
utbytet mellan ett borrhålsvärmelager och det om­
givande berget beror av lagrets storlek och form, 
borrhålens diameter och inbördes avstånd, fördel­
ningen av vattentryck och temperatur inom lagret 
och andra faktorer. De beräkningsmetoder som redo­
visas utgör dock en utgångspunkt för sådana studier 
liksom också för genomräkning av konkreta projekt.
Utredningen kan ses som en fortsättning på den del 
av en tidigare utredning /!/ som behandlar bergets 
vattengenomsläpplighet och, fragmentariskt, vatten­
förluster från borrhålen.
2. BERÄKNING AV GRUNDVATTENFLÖDE I BERG
2.1 Bergets vattengenomsläpplighet
Bergets vattengenomsläpplighet har tidigare utförligt 
behandlats i /l/. Här skall endast delar av den där 
givna framställningen upprepas.
En bergmassas vattengenomsläpplighet beror av de 
sprickor och porer som finns i berget. I kristallina 
bergarter, såsom t ex granit och gnejs, finns dels 
mikrosprickor mellan bergartskristallerna, dels mak- 
rosprickor mellan bergblocken i bergmassan.
I vissa sedimentära bergarter, såsom t ex sandsten, 
finns dels fina porer mellan kornen, dels oftast mak- 
rosprickor mellan lager och block.
I kristallina bergarter är vanligen vattengenomsläpp- 
ligheten hos en bergmassa helt beroende av de makro- 
sprickor som i olika riktningar genomkorsar bergmas­
san. Mikrosprickorna bjuder så stort motstånd mot 
vattenströmning att bergblocken mellan makrosprick- 
orna i här aktuellt sammanhang kan betraktas som 
vattentäta.
I hydrauliska beräkningar betraktas berget ofta som 
ett poröst medium. Bergets vattengenomsläpplighet kan 
då vid laminära strömningsförhållanden beskrivas med 
hjälp av begreppet hydraulisk konduktivitet, K, (flö­de per areaenhet, m3/s,m2) eller permeabilitet, k,
(m^). Hydrauliska konduktiviteten, K, definieras ge­
nom Darcys ekvation
g = K * I (2.1)
där
q = vattenflödet per ytenhet, m3/s,m2 
I = hydrauliska gradienten, m/m
Permeabiliteten beror endast av bergets egenskaper 
medan den hydrauliska konduktiviteten även beror av 
den strömmande vätskans viskositet och densitet. 
Sambandet mellan dessa storheter kan tecknas
3 QK = k • ~ (2.2)y
där
? = vätskans densitet, kg/m3 
g = tyngdaccelerat ion, g = 9,81 m/s2 
y = vätskans dynamiska viskositet, kg/ms
Vattnets viskositet minskar med ökande temperatur, 
tabell 2:1. Om bergmassans permeabilitet är oföränd­
rad ökar därigenom grundvattenflödet genom ett värme­
lager vid ökande temperatur. Bergets värmeutvidgning
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kan dock medföra en minskning av spricktjocklekarna 
och därigenom en minskning av bergmassans permeabili- 
tet och grundvattenflödet genom värmelagret.
nFör vatten är ?g/y av storleksordningen 10' och där­
för hydrauliska konduktiviteten K av storleksord­
ningen 10^ gånger permeabiliteten k, dvs K k'10 .
Tabell 2:1 Vattens densitet, ? , och viskositet,












0 999,8 1787 50 988,2 547
5 1000,0 1519 55 985,7 504
10 999,8 1307 60 983,2 467
15 999,2 1139 65 980,5 434
20 998,3 1002 70 977,7 404
25 997,1 890 75 974,8 378
30 995,7 798 80 971,6 355
35 994,0 719 85 968,4 334
40 992,3 653 90 965,2 315
45 990,2 596 95 961,6 298
Den hydrauliska konduktiviteten för normalsprickigt2 
kristallint berg ligger mellan 10 b och 10 mJ/s,m . 
Enskilda tjocka sprickor eller större krosszoner i 
berget har stor betydelse för bergets genomsläpplig- 
het.
Om bergmassan genomskäres av en serie parallella, 
jämntjocka och släta sprickor gäller enligt /!/ att 
bergmassans permeabilitet i sprickriktningen är
där
t = spricktjocklek, m
d = genomsnittligt sprickavstånd i berget, m
Ekvation (2.3) gäller endast om strömningen i sprick­
orna är laminär.
Ofta innehåller bergmassan spricksystem i tre nästan 
vinkelräta riktningar. Vid godtycklig strömningsrikt- 
ning rör sig då vattnet i varierande grad i alla tre 
spricksystemen. Ett genomsnittligt värde på bergmas-
7
sans permeabilitet kan uppskattas med hjälp av en 
modell som innehåller tre mot varandra vinkelräta 
system av jämntjocka sprickor. Vattnet antas ha en 
strömningsriktning som är parallell med två av 
spricksystemen. I det tredje spricksystemet är vatt­
net då stillastående. Bergmassans permeabilitet blir
(2.4)
Om sprickväggarna inte är släta utan skrovliga kan, 
på basis av undersökningar av Louis /5/, den ovan 
beräknade permeabiliteten minskas med en faktor 1/3 
à 1/4, dvs
„ 1 t3 t3
k = —:  • — ä --- (2.5)3 à 4 6d 20d
Ekv (2.3) — (2.5) och tabell 2:2 visar hur starkt 
sprickvidden påverkar permeabiliteten och därmed 
vattenflödet. Permeabiliteten är proportionell mot 
spricktjockleken i tredje potens. Sprickavståndet, 
d, och skrovligheten hos sprickorna har mindre be­
tydelse. Som synes kan permeabiliteten variera av­
sevärt. Det är därför av vikt att den bestäms så 
noggrant som möjligt genom olika typer av pumptester 
och vatteninpressningsförsök.
Tabell 2:2 Permeabilitet, k, enligt ekv (2.4)
och hydraulisk konduktivitet, K, vid 
T=10 oc för varierande sprickvidder, 
t, sprickavståndet d = 1 m och släta 
sprickväggar
t (mm) k (m2) K (m3/s,m2)
0,01 5,0 • 10~17 3,8 ' 10"10
0,02 4,0 * 10~16 3,1 • 10-9
0,05 6,3 • IQ“15 4,8 ‘ 10-8
0,1 5,0 • 10"14 3,8 • 10-7
0,2 4,0 ' 10-13 3,1 • 10~6
0,5 6,3 • 10~12 4,8 ‘ 10-5
1,0 5,0 • 10“11 3,8 ' 10~4
Vid stor spricktjocklek och hög vattenhastighet blir 
strömningen i sprickorna turbulent. Ekv (2.3)—(2.5)
gäller inte då. Huruvida strömningen är laminär el­
ler turbulent bestäms av värdet på Reynolds tal /l/.
Vid de hydrauliska gradienter som vanligen förekom­
mer i naturlig grundvattenrörelse är strömningen 
laminär, åtminstone i alla sprickor som har mindre 
spricktjocklek än ca 1 mm.
Närmast ett borrhål som har vattenutbyte med omgi­
vande berg kan den hydrauliska gradienten och vat­
tenhastigheten i sprickorna blir stor. Eftersom de 
ekvationer som ligger till grund för beräkningar av 
vattenutbytets storlek vanligen förutsätter att 
strömningen i sprickorna är laminär bör man med 
hjälp av Reynolds tal kontrollera att så är fallet.
För en spricka med tjockleken t beräknas Reynolds 
tal med hjälp av ekvationen
Re = y ’ vn • 2t (2.6)
där
vn är vattnets medelhastighet i spricktvärsnit tet.
Om berget innehåller en serie jämntjocka sprickor som 
ligger på ett genomsnittligt inbördes avstånd d är 
vattnets medelhastighet vn = q ' d/t, där q är flödet 
per ytenhet av berget och t << d.
Vi får då
och om, enligt ekv (2.1), q = K • I
Re = 2 • I ’ K • I • d (2.8)
Om sprickväggarna är släta är vattenströmningen la­
minär om Re < 2300 och turbulent om Re > 2300. Om 
sprickväggarna är skrovliga sjunker gränsen för la­
minär strömning. Vid mycket skrovliga sprickväggar 
kan den ligga så lågt som Re = 500 /5/.
2.2 Naturligt grundvattenflöde
Det naturliga grundvattenflödet genom en bergvolym be 
stäms av grundvattenytans gradient och bergets vatten 
genomsläpplighet. Grundvattenytans gradient är vanli­
gen mellan 0.01 och 0.001 eller mindre.
Frågan om storleken av det naturliga grundvattenflöde 
som under olika förhållanden passerar genom ett borr- 
hålsvärmelager och den borttransport av värme från
lagret som denna grundvattenström kan medföra behand­
las i /!/. Följande slutsatser anges där.
Om bergets hydrauliska konduktivitet är t ex K = 10-5 
m3/s,m2 och hydrauliska gradienten I = 0.01 skulle 
grundvattenströmmen på ett år förflytta värmen i ett 
värmelager 6.3 m i sidled. Samma förflyttning skulle 
fås om bergets hydrauliska konduktivitet är K = 10~^ 
m3/s,m2 och hydrauliska gradienten I = 0.001. Dessa 
siffror visar att för berg med tätt liggande sprickor 
bör den hydrauliska konduktiviteten ej överstiga de 
nämnda värdena om värmets förflyttning på grund av en 
grundvattenström skall hållas inom rimliga gränser. 
Svenska kristallina bergarter har nästan utan undantag 
värden på hydrauliska konduktiviteten som är lika med eller understiger K = 10-3 m3/s,m2. En eventuell na­
turlig grundvattenström genom värmelagret kan då inte 
förflytta värmen i en utsträckning som medför några 
påtagliga problem. Detta gäller åtminstone då värme­
lagret inte genomkorsas av grövre sprickor eller 
krosszoner.
Grundvattenströmmen genom en enstaka grov spricka som 
har spricktjockleken lika med eller större än 0.5 mm 
medför en betydande värmeförlust. Lokaliseringen av 
ett borrhålsvärmelager bör därför ske så att genom­
gående sprickor av denna dimension undvikes. Sprick­
or med stor utbredning och med en spricktjocklek av 
0.5 mm eller mer är dock relativt sällsynta. I de 
fall sådana sprickor påträffas inom lagret kan de 
relativt lätt tätas genom cement injektering. Alter­
nativt kan den över lagret verkande hydrauliska gra­
dienten minskas genom t ex pumpning.
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3. VATTENFÖRLUSTER FRÂN BORRHÅLEN
TVÅDIMENSIONELL BERÄKNING
3.1 Inledning
I ett öppet system enligt fig 1.2a har cirkulations- 
vattnet i borrhålen direktkontakt med berget runt 
borrhålen. Om trycknivån i borrhålen då avviker från 
grundvattnets trycknivå i berget som omger värmelag­
ret uppkommer grundvattenströmmar till eller från 
borrhålen. När trycknivån i borrhålen ligger högre 
än den naturliga grundvattenytan sker strömningen 
bort från borrhålen, dvs en vattenförlust från dessa 
uppkommer. Vattenförlusten medför en icke önskad 
vatten- och energiförlust från lagret. Kostnader 
uppkommer för att tillföra anläggningen vatten och 
energi som ersättning för förlusten till berget. 
Vattenförlusten kan också eventuellt skapa problem 
genom en förhöjning av grundvattenytan i värmelag­
rets omgivning. Ur flera synpunkter är det sålunda 




Fig 3.1 Tredimensionell vattenströroning från ett 
borrhålsvärmelager
I allmänhet är vattnets strömning från eller till 
borrhålen tredimensionell, fig 3.1. Vatten kan 
strömma upp eller ner genom bergytan och det finns
också ett vattenutbyte med berget som ligger under 
värmelagret. Strömningsförluster i rörledningar och 
borrhål liksom densitetsskillnader mellan varmt och 
kallt vatten medför att skillnaden i tryck mellan 
vattnet i borrhålen och det omgivande naturliga 
grundvattnet blir olika för olika borrhål och även 
olika på olika nivåer längs varje borrhål.
Teoretiska beräkningar av tredimensionell grundvat­
tenströmning är relativt arbetskrävande. För enkel­
hets skull genomfördes därför först en serie beräk­
ningar där strömningsbilden som en approximation 
förenklades till att vara tvådimensionell (avsnitt 
3.2 - 3.5). Berget under värmelagret antogs då vara 
vattentätt. Grundvattenytan antogs ligga nere i ber 
get och vara i det närmaste horisontal, fig 3.5. 
Tryckskillnaden mellan vattnet i borrhålen och det 
naturliga grundvattnet antogs vara konstant längs 
borrhålen.
Senare utarbetades en tredimensionell beräkningsmo­
dell med vilkens hjälp man kan ta hänsyn till alla 
de ovan nämnda faktorer som ger upphov till den 
verkliga tredimensionella grundvattenströmningen 
(Kapitel 4). Liksom i den tvådimensionella beräk­
ningsmodellen antogs för enkelhets skull att berget 
var småsprickigt, homogent och isotropt och att det 
därför kunde betraktas som ett poröst medium med i 
alla punkter och riktningar konstant, och av vatten 
temperaturen oberoende, hydraulisk konduktivitet. 
(För behandling av eventuella anisotropa fall gäl­
ler sedvanlig teknik med skalförändring etc /3/.)
I såväl den tvådimensionella som den tredimensionel 
la beräkningsmodellen har antagits att borrhålen är 
placerade längs koncentriska cirklar, fig 3.5, och 
att både vattentryck och vattenföring är lika stora 
för alla borrhål som ligger på en och samma cirkel. 
Detta innebär cirkulär symmetri och förenklar däri­
genom beräkningsarbetet.
I ett tredje steg utarbetades en beräkningsmodell 
för tvådimensionell strömning i en enstaka grov 
spricka, en sprickzon eller en krosszon, som i lut­
ning skär genom värmelagret (Kapitel 5). Berget an­
togs då i övrigt vara vattentätt.
3.2 Tvådimensionell beräkningsmodell
Trycknivåns läge vid pumpning ur en enstaka brunn 
i en s k bunden akvifer ges av ekvationen
z
Q R----  Xn --
2TTKD r (3.1)
där beteckningarna framgår av fig 3.2. K är akvife- 
rens hydrauliska konduktivitet. Q är vattenföringen
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som pumpas ur brunnen. I ekv (3.1), och även i ekv 
(3.2) — (3.3) nedan, är teckenregeln sådan att Q i sig 
själv är en negativ storhet när vatten pumpas ur 
brunnen (vatten bortföres från akviferen, exfiltra­
tion). Om vatten tillföres akviferen från brunnen 
(infiltration) är Q en positiv storhet.
MARKYTA
TRYCKLINJE
Fig 3.2 Grundvattenström mot enstaka brunn i en 
bunden akvifer (dvs en akvifer som nedåt 
och uppåt begränsas av täta skikt)
Vid pumpning ur en enstaka brunn i en öppen akvifer 
med fri grundvattenyta, fig 3.3, ges grundvattenytan 
av ekvationen
o p Q R= h ^----- ln ---- (3.2)
° TTK r
Ekv (3.2) kan skrivas
z
Q R
----------  ln ---TTK ( z+hG) r (3.3)
Om grundvattenströmmen har mycket stort djup i för­
hållande till variationen av z kan man approximativt 




2 TT Kh0 r (3.4)
Ekv (3.1) och (3.4) är till formen identiska efter­
som hQ i ekv (3.4) och D i ekv (3.1) båda betecknar 
grundvattenströmmens djup.
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Fig 3.3 Grundvattenström mot enstaka brunn i en 
öppen akvifer (dvs en akvifer med fri 
grundvattenyta)
Vid beräkning av läget av trycknivån eller den fria 
grundvattenytan vid samtidig pumpning eller infil­
tration genom ett system av flera brunnar i en akvi­
fer kan man använda den s k superpositionsprincipen 
/3/ och /5/. Med hjälp av denna princip har följande 
ekvationssystem (i matrisform) härletts för ett borr- 
hålssystem som består av koncentriska ringar med 
borrhål i antingen en bunden akvifer eller en öppen 
akvifer där grundvattenytans nivåskillnader är små 
i jämförelse med borrhålslängden och akviferens djup, 
fig 3.5.
(A) • (x) = (B) (3.5)
Termerna i matriserna ges av följande ekvationer:
a^ = 6j . In ---J 3‘a
/i < j} (3.6)
: -a
ÏJ-; = 6j . In —— + In ---
1J -i • a y3 ' a
6 j -1 nlT) . ln(2'sin __)
n=l 6j
i=jf (3.7)
aij = 63 • ln TTofa
ji>j ■ (3.8)
Qi
1 2 TT KD (3.9)
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bi = hoi - Ho (3-10)
I ekv (3.6) - (3.10) är
Q| = vattenföringen i vart och ett av borrhålen 
i den i-te borrhålsringen (Qj positiv om 
vatten infiltreras i berget från borrhålet.
negativ om vatten exfiltreras från ber­
get till borrhålet).
K = bergets hydrauliska konduktivitet
D = akviferens tjocklek
hoi = trycknivån i borrhålen i den i-te borrhåls- 
ringen
H0 = trycknivån hos grundvattnet på ett avstånd 
R0 från värmelagrets centrum. R0 skall väl­
jas många gånger större än radien till den 
yttersta borrhålsringen.
a = skillnaden mellan radierna hos två avgrän­
sande borrhålsringar. Radien hos den i-te 
borrhålsringen är således r = i-a.
rw = borrhålens radie
Ekvationerna förutsätter att både a och rw är kon­
stanter för alla borrhålsringar respektive borrhål 
samt att bergets hydrauliska konduktivitet, K, är 
konstant. Det sistnämnda innebär att olikheter i 
vattnets viskositet och densitet vid olika tempera­
tur i olika delar av borrhålslagret och dess omgiv­
ning försummas. Likaså försummas temperaturens in­
verkan på bergets spricktjocklekar och permeabili- 
tet.
I varje borrhålsring, i, finns 6'i borrhål. Ringen 
har radien i*a och omkretsen 2TT*i-a. Avståndet mel­
lan borrhålen i ringen blir då 2TTia/6i = 2TTa/6 =
= 1,047 a c a.
Ekv (3.6) bygger på förhållandet att innanför en 
cirkulär ring av brunnar är trycknivån mycket nära 
konstant inom ett område som ha radien r-a, där r är 
borrhålsringens radie och a avståndet mellan borrhå­
len i ringen, se fig 3.4. Inom hela området är såle­
des trycknivån i det närmaste lika som trycknivån i 
cirkelns centrum. 6j borrhål ligger då på avståndet 
j*a från cirkelns centrum.
Ekv (3.8) bygger på förhållandet att trycknivån på 
större avstånd än r+a från borrhålsringens centrum 







GR UNDVAmiETS JRYC KNIVÅ
Fig 3.4 Trycknivå vid vattenutströmning från en
cirkulär ring av brunnar. hQ = trycknivån 
i brunnarna. H0 = grundvattnets trycknivå, 
R0 = influensradien
3.3 Beräkningsexempel 1
Vi betraktar, fig 3.5, ett värmelager som innehåller 
12 borrhålsringar. Den innersta ringen har radien r^
= 4 m och den yttersta ringen radien r12 = 48 s®-
ledes blir avståndet mellan borrhålsringarna a = 4 m 
och avståndet mellan borrhålen i varje ring 1,047 a 
= 4,19 m. Borrhålen har längden D = 100 m och radien 
r = 0,075 m. För enkelhets skull antages att tryck­
nivån i samtliga borrhål ligger hoi - H0 = 1,0 m 
över den nivå, H , som grundvattenytan har på av­
ståndet R0 = 1 000 m från värmelagrets centrum.
Ingen naturlig grundvattenström genom lagret före­
kommer .
För det betraktade borrhålssystemet gäller då att
1 < i < 12 1 < j < i2
Ekvationssystemet, ekv (3.5), innehåller 12 obekanta, 
x,, som i modifierad form uttrycker storleken av 
vattenföringen till eller från vart och ett av borr­
hålen i den i-te borrhålsringen, jfr ekv (3.9). Man 
kan visa att de innersta borrhålsringarna får mycket 
små vattenföringar eftersom vattenflödet från de 
yttre borrhålsringarna verkar som en skärm mot om­
givningen. Vattenföringarna från de inre borrhålen 
kan därför approximativt sättas till noll och ekva-
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tionssystemet därigenom lösas med hjälp av t ex en 
miniräknare typ Texas TI 59, som klarar ekvations­
system med upp till 8 obekanta. Följande lösningar, 
x^, erhölls med ett ekvationssystem som beaktade de 
sju yttersta borrhålsringarna.
x6 = 7,08 • 10 7
x7 = 2,50 • 10-6
X 00 = 1,05 • 10-5
Xg = 4,48 • 10~5
x10 = 1,92 * H O 1 4^
X11 = 8,28 • 10 4
x12 = 3,58 • 10-3
GRUNDVATTENYTA
Fig 3.5 Koncentriska ringar med borrhål. Den i-te 
ringen från centrum räknat innehåller 6i 
borrhål. D « h^«: h . (Grundvattenytans 
lokala förhöjning vid varje borrhål visas 
ej i figuren.)
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Totala vattenföringen från borrhålen blir
Qfotal 
27T KD i =6
(6i-x.) 0,327
Man ser att den huvudsakliga vattenförlusten sker 
från de tre yttersta borrhålsringarna som bidrar med 
79 %, 17 % resp 3 % av den totala vattenföringen 
från borrhålen. Borrhålsringarna innanför dessa tre 
ringar bidrar tillsammans med endast 1 % av den to­
tala vattenföringen.
Med borrhålslängden D = 100 m blir
Qfotal = 0,327-271-K-100 = 206-K m3/s
Vid olika värden på bergets hydrauliska konduktivi- 
tet, K, får vi då följande värden på totala vatten­
förlusten från värmelagrets borrhål.
Tabell 3:1 Total vattenförlust från borrhålen när 
trycknivån i borrhålen ligger 1,0 m 
över grundvattenytans nivå








0,2 0,02 0,002 0,0002
m3/s
l/s
54000 5400 540 54 5,4 0,54 mvmån
Om skillnaden hQ| - H0 mellan trycknivån i borrhålen 
och grundvattenytans nivå har något annat värde än 
1,0 m ändras vattenföringarna i tabell 3:1 i direkt 
proportion till värdet på hQi - H .
Vattenförlusten, Qtotal' från borrhålen ger vid vär­
melagrets periferi uppnov till en grundvattenström i 
berget som är riktad i radieil riktning ut från vär­
melagrets centrum. Denna grundvattenström medför att 
temperatur fronten vid värmelagrets periferi succes­
sivt flyttas utåt.
Om värmelagret uppfattas som en cirkulär cylinder 
med radien R = 50 m och höjden D = 100 m blir dess 
mantelyta 27T'50‘100 = 31 400 m . Vattenföringen 
Qtotal 9er upphov till ett grundvattenflöde genom 
mantelytan som är
= Qtotal m3/Sjln2 
31 400
Som tidigare visats i /l/ förflyttar sig temperatur­
fronten med ungefär hastigheten vT = 2 q. Vid berg
med olika hydraulisk konduktivitet får vi då följan­
de förskjutningar AR av värmefronten på ett år.
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Tabell 3:2 Temperatur frontens radiella förflytt­
ning, AR, orsakad av vattenförlusten 
från borrhålen, jfr Tabell 3:1
K 10“4 10 5 10 6 10 7 m3/s,m2
AR = (41) 4,1 0,41 0,041 m/år
Värdena på AR i tabell 3:2 gäller när trycknivån i 
borrhålen ligger 1,0 m över grundvattenytan långt 
från värmelagret och de inkluderar inte den av vär­
meledning i berget förorsakade förflyttningen av 
temperatur fr onten.
Värdet AR = 41 har i tabell 3:2 satts inom parentes 
eftersom det förenklade beräkningssätt som använts 
inte gäller vid stora värden på AR/R.
Om AR är liten torde man vid uttag av värme från 
värmelagrets yttre del genom värmeledning kunna få 
tillbaka én del av den värme som förflyttats vid 
temperatur frontens rörelse utåt. När värmelagret an­
vändes flera år i följd kommer dock en del värme­
energi att trots detta gå förlorad med grundvatten­
strömmen som går från borrhålen ut till omgivningen 
runt värmelagret. Detta är en förlust som adderar 
sig till den energiförlust till omgivningen som be­
ror av ren värmeledning i berget.
För att vattenförlusten och temperatur frontens för­
flyttning skall kunna hållas inom acceptabla gränser 
bör enligt tabellerna 3:1 och 3:2 bergets hydrau­
liska konduktivitet inte överstiga ca K = 3*10“° 
m3/s*m2. Denna rekommendation skall uppfattas som 
preliminär. Den kan dock i de flesta fallen upp­
fyllas av kristallin berggrund i Sverige under för­
utsättning att berggrunden saknar enstaka grova 
sprickor eller sprick- och krosszoner som skär 
igenom borrhålsvärmelagret.
Slutligen skall vi kontrollera att strömningen vid 
borrhålen är laminär. Vattenflödet är störst från 
borrhålen i ring 12, där enligt ovan Q-^/STTKD = 
3,58*10“. Detta motsvarar vid borrhålsväggen ett 
flöde, q, per ytenhet av berget
’-12 *12
2TTrwD 2 Tl KD
— = 3,58*10-3 K
0,075
0,0 47 7K
Enligt ekv (2.7) får vi om vi t ex antar att det ge­
nomsnittliga sprickavståndet är d = 0,5 m samt ? = 
965,2 kg/m3 och y = 315*10“° kg/ms (T = 90 °C)
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Re = 2 • 96• 0,0477K*0,5 = 1,46-105-K
315*10 6
Om vi som villkor för laminar strömning antar t ex 
Re < 500 blir villkoret K < 500/1,46 *105, dvs 
K < 3,42*10~ . Detta är ett avsevärt högre värde 
än det högsta värde K = 3*10-6 som enligt ovan ger 
acceptabel vattenförlust och förskjutning av tempe­
raturfronten. K < 3*10-6 ligger således mycket klart 
inom gränsen för laminär strömning och de vid vat- 
tenföringsberäkningen använda ekvationernas giltig­
het. (Detta visar också att de närmast följande två 
beräkningsexemplen klart uppfyller villkoret för la­
minär strömning.)
3.4 Beräkningsexempel 2
En metod att förhindra stor spridning av värmen ge­
nom grundvattenströmmen från borrhålen till omgiv­
ningen runt värmelagret skulle kunna vara att man 
runt det område som försetts med borrhål för inlag­
ring och utlagring av värme anordnar en extra ring 
med borrhål som enbart används för att pumpa upp 
grundvatten som härstammar från inlagrings-utlag- 
ringsborrhålen, fig 3.6. Det är också möjligt att 
anpassa trycknivån i denna extra borrhålsring på 
sådant sätt att teoretiskt inget vatten från inlag- 
rings-utlagringsborrhålen kan försvinna ut i omgiv­
ningen utan allt vatten som förlorats från in- och 
utlagringsborrhålen tas om hand i den extra borr- 
hålsringen. Bortsett från ett område som sträcker 
sig några meter utanför den extra borrhålsringen 
kommer man då inte att ändra det naturliga grund­
vattentrycket i berget och därmed inte heller den 
naturliga grundvattenytans läge. Fig 3.7 visar en 
skiss över strömningsförhållandena.
Vi antar att man runt värmelagret som beskrivs i 
exempel 1 lägger en extra borrhålsring med radien 
r14 = ^6 m' 3.6. Genom dessa borrhål, som lik­
som de övriga borrhålen har radien rw = 0,075 m och 
längden D = 100 m, skall exakt den vattenföring pum­
pas upp som förlorats från borrhålsringarna (1)—(12) 
Borrhålen i ring (14) ligger liksom de övriga borr­
hålen på ett inbördes avstånd av 1,047 a = 4,19 m.
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(14) (12) (1) (1) (12) (14)
Fig 3.6 Borrhålslager med avskärande borrhâlsring 
(14) som samlar upp vattenförlusten från 
in- och utlagringshålen
Genom att göra vissa modifieringar i ekvationssys-
temet (3.5) kan man beräkna följande värden:
Xy = 5,09 • 10-5
x8 = 1,82 • 10~4
x9 = 7,70 • 10-4 där x =
x10 = 3,29 • 10“3 1 2TT KD
X11 = 1,42 • 10~2
x12 = 6,15 • 10-2
x14 = -6,68 * 10-2
hol4 - Ho ~ -1,46-lQ"1
Totala vattenförlusten från borrhålsringarna (7)—(12) 
blir
12
= ]T (6i-Xi) = 5,614 





Fig 3.7 Schematisk skiss av grundvattnets ström- 
ningsriktningar vid sista borrhålsringen 
för in- och utlagring (12) och den extra 
borrhålsringen (14) som samlar ihop vatten­
förlusten från samtliga in- och utlagrings- 
borrhål. Till höger om linjen A-A är grund­
vattenytan i det närmaste horisontal och 
grundvattenströmningen försumbar.





Trycknivån i borrhålsringen (14) skall ligga på 
hol4 - Ho = “0,146
dvs 0,146 m under nivån hos grundvattenytan 1000 m 
från värmelagrets centrum.
Vattenförlusten från borrhålsringarna (1)—(12) har 
ökat med faktorn 5,614/0,327 = 17,2 i jämförelse 
med vattenförlusten i exempel 1. Vattenförlusten är 
1-12 = 5,614-27T•K’100 = 3,53'K m3/s. Om K = 3-10"6 
/s blir Q1_12 = 0,0106 m3/s = 10,6 l/s.
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3.5 Beräkningsexempel 3
Vi antar fortfarande att trycknivån i borrhålen lig­
ger lägre än bergets överyta. Den extra borrhåls- 
ringen (14) kan då också användas för att genom in­
filtration av vanligt kallt grundvatten bilda så att 
säga en mur runt värmelagret, fig 3.8. Muren förhind­
rar allt vattenläckage från borrhålen (1)—(12) som 
används för in- och utlagring av varmt vatten. Fig 





(14) 112) (1) (1) (12) (14)
Borrhålslager med extra ring av borrhål 
(14) för injektering av kallt vatten som 
utgör grundvattenströmmen ut från borr- 
hålslagret. Ingen vattenförlust från in- 
och utlagringshålen (1)—{12) uppstår.
Fig 3.8
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Fig 3.9 Schematisk bild av grundvattnets ström- 
ningsrikningar vid den extra borrhåls- 
ringen (14) genom vilken kallt vatten 
infiltreras för att försörja grundvat­
tenströmmen ut från värmelagret. Till 
vänster om A-A är det varma grundvatt­
net i det närmaste stillastående. Till 
höger om B-B råder radieil strömning i 
det kalla grundvattnet.
Vi skall nu beräkna erforderlig trycknivå och vat- 
tenföring i borrhålsringen (14) för att trycknivån 
i in- och utmatningshålen (1)-(12) skall kunna hål­
las hQ^ - Hq = 1,0 m över den naturliga grundvatten­
ytans nivå 1000 m från värmelagrets centrum. I öv­
rigt gäller i tillämpliga delar samma data som i 
exemplen 1 och 2.
För lösningen behöver vi två ekvationer som vi får 
ur ekv (3.5) — (3.10) genom att sätta i = 1, j = 14 




6 • 14 • ln (- -) J14
14*4 2 TT K " 100 1,0
, ,„ , ,1000, . , ,14*46-14*ln(---- ) + ln(-
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Ur detta ekvationssystem får vi 
q14
27TK-100
= 0,00413 ^ol4 Ho 1,009
dvs Qtotal = 6• 14'Q= 218,0-K m3/s
Vid olika värden på bergets hydrauliska konduktivi- 
tet, K, krävs således följande totala vattenföring, 
Qtotal' ti-11 bor rhålsr ingen (14).
Tabell 3:3 Total vattenföring som skall tillföras
borrhålsringen (14) när trycknivån i in- 
och utlagringsborrhålen ligger 1,0 m 
över grundvattenytans nivå




f 0,02 0,002 0,0002 m3/s
= < 22 2,2 0,2 0,02 0,002 0,0002 i/s1 57200 5720 572 57 5,7 0,57 mJ/mån
Dessa vattenföringar skiljer sig obetydligt från de 
vattenförluster från in- och utlagringsborrhålen som 
vi fick i exempel 1. Om trycknivån i dessa borrhål 
är större än h- - H0 = 1,0 m över grundvattenytans 
nivå 1 000 m fran värmelagret ökar Qtotal i direkt 
proportion till hQ^ - H0. Man ser då av tabell 3:3 
att vattenf ör ingen Qtotal b^r opraktiskt stor om 
bergets hydrauliska konauktivitet är större än ca K = 3•10-° m3/s-m2.
3.6 Inverkan av valet av influensradie
Den i beräkningsexemplen 1-3 använda influensradien 
RQ = 1000 m kan i vissa fall vara för stor. Berget 
runt omkring värmelagret kan t ex på kortare avstånd 
än 1000 m från värmelagret innehålla sprick- och 
krosszoner som har så stor vattengenomsläpplighet 
att grundvattenytan i sprick- och krosszonerna inte 
nämnvärt påverkas av vattenströmmen från värmelagret. 
Man kan då med hjälp av ekv (3.1) eller (3.4) lätt 
justera de tidigare beräknade vattenförlusterna från
värmelagret till att gälla för andra influensradier 
än RQ = 1000 m.
Om vi tillämpar t ex ekv (3.4) på två radier R = Rp 
och R = R2 och sedan drar R2~ekvationen från Rp- 
ekvationen får vi
Q R2
z, - z, = ------  • ln—x z 2 TT Kh0 Rp (3.11)
där Zp och z2 är grundvattenytans nivå på avstånden 
Rp resp R2 från värmelagrets centrum.
För exempelvis Q = 206'K mI * 3/s och h0 = 100 m (jfr 
beräkningsexempel 1) får vi för R, = 500 m och R, = 
1000 m att Zp - z2 = 0,23 m. Grundvattenytan i be­
räkningsexempel 1 sjunker således med 1,00 - 0,23 = 
0,77 m från värmelagret till Rp = 500 m och därefter 
med 0,23 m mellan Rp = 500 m och R2 = 1000 m.
Om influensradien i beräkningsexempel 1 skulle ha 
varit Rq = 500 m i stället för RQ = 1000 m skulle 
vattenförlusten från värmelagret följaktligen ha ökat 
i proportionen 1,00/0,77 = 1,30, dvs från Q = 206'K 
irrvs till Q = 268 * K m3/s.
3.7 Inverkan av skillnad i densitet hos kallt 
och varmt vatten
I räkneexemplen ovan har ingen hänsyn tagits till
skillnaden i densitet mellan kallt och varmt vatten. 
Denna skillnad medför att trycknivån längs borrhålen 
som innehåller varmt vatten varierar i förhållande 
till trycknivån för det kalla grundvatten som omger 
värmelagret. Om vi för enkelhetens skull och som ett 
extremfall antar att lagret är fulladdat och att där­
för det varma vattnet t ex har temperaturen 90 °C 
längs hela borrhålen och det kalla grundvattnet tem­
peraturen 10 °C blir skillnaden i trycknivå vid topp 
och botten av 100 m långa borrhål (jfr densitetsvär- 
dena i tabell 2:1).
999,8 - 965,2 
999,8 • 100 3,46 m
Vattenförlusterna från borrhålen blir därför mycket 
ojämnt fördelade längs borrhålen. Om trycknivån hos 
det varma vattnet i borrhålen väljs så att den t ex 
balanserar grundvattentrycket vid borrhålens botten 
kommer det varma vattnets trycknivå vid borrhålens 
övre ände att ligga 3,46 m högre än grundvattnets 
trycknivå. Resultatet blir att vattenförlusten från 
borrhålen blir noll vid borrhålens botten men att 
den successivt ökar på högre nivåer i borrhålen. 
Detta medför i princip en snedställning av tempe­





Fig 3.10 På grund av densitetsskillnaden mellan
varmt och kallt vatten blir vattenförlus­
ten större vid borrhålens övre del än vid 
deras nedre del. Detta medför en sned­
ställning hos temperatur fronten i berget. 
Den streckade delen av diagrammet längst 
till vänster visar skillnaden i hydrosta- 
tiskt tryck i borrhålens varma vatten (AC) 
och det kalla grundvattnet (BC). Trycken 
har antagits vara lika vid borrhålens 
botten.
Snedställningen av temperatur fronten kan eventuellt 
komma att förstärkas genom konvektionsströmmar i 
berget. Ett för konvektionsströmningen karakteris­
tiskt flöde, qwb, kan enligt /4/skrivas
g* <?o - ?i>k
qwb M M0 + (3.12)
där
? q = kalla vattnets densitet
? jL = varma vattnets densitet
y q = kalla vattnets viskositet
= varma vattnets viskositet
k = bergets permeabilitet g =9,81 m/s^
Motsvarande termiska hastighet hos en temperatur front 
är den karakteristiska termiska egenkonvektionshas- 
tigheten vTb som definieras
VTb ^wb (3.13)
där
Cw = vattnets volymetriska värmekapacitet 
C = bergets volymetriska värmekapacitet
Kvoten mellan vattnets och bergets värmekapaciteter 
är Cw/C « 2.
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Om vi för in bergets hydrauliska konduktivitet 
<?0 9K = —---k (3.14)yo
kan vi skriva ekv (3.13)
vTb ~ 2 7o - ?i?0 (3.15)







För kantringen hos en från början vertikal tempera­
turfront kan en karakteristisk tidskonstant, t^, 
skr ivas
H
k 3 A * vpk
där
(3.16)
H = temperaturfrontens höjd
A = \Tk~Vk', där k' och k är permeabilitets-
värdena i vertikal resp horisontell rikt­
ning







Risken för kantring kan bedömas liten om t^ är av­
sevärt större än längden hos en lagringscykel för 
värme, t ex avsevärt större än ett år. För olika 
hydrauliska konduktiviteter, K, hos berget ger ekv 
(3.17) följande karakteristiska tidskonstanter, t^
Tabell 3:4 Karakteristisk kantringstid, t^, för
temperatur fronten vid ett borrhålslager 
med H=100 m, Å =1,0, T-,= 90 °C och 
T0=10 oC
K = 10-4 10 5 10-6 10 7 H O 1 C
O 10 9 m3/s#m
(6-106 6'107 6 * 10 8 6-109 6‘1010 6'1011 s
rt tr
II 1 0,19 1,9 19 190 1900 19000 år
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Av tabellen framgår att temperatur fronten ej torde 
få besvärande kantring om bergets hydrauliska kon- 
duktivitet är mindre än ca K = 3*10~° mvs*m .
3.8 Inverkan av vertikal vattenströmning från 
borrhålen
Värmelagret har en diameter av 100 m och en berg­
täckning av storleksordningen 5 - 10 m räknat från 
de tätningsmanschetter som sätts in i borrhålen, 
fig 3.11. Om trycknivån i borrhålen ligger högre än 
bergytan kommer vattenströmmen från borrhålens övre 
del inte att vara riktad i horisontal led så som an­
tagits i de tidigare beräkningarna. Speciellt i vär­
melagrets centrala delar kommer vattenströmmen att i 
stället vara riktad upp mot bergets överyta där varmt 
vatten kommer att sippra fram i dagen eller ledas 
bort genom de jordlager som eventuellt finns ovanpå 
bergytan.
För att uppskatta storleken av vattenflödet från 
borrhålen till bergytan användes en befintlig dator­
modell som beskriver potentialströmning inom ett om­
råde som visas i fig 3.12 (personlig kommunikation 
med Johan Claesson, LTH). Linjen AB symboliserar övre 
delen av ett borrhål som har radien r . Borrhålet har 
i modellen längden a och det slutar pa avståndet b 
under bergets överyta. Borrhålet är ett av många ekvi- 
distanta borrhål. Av symmetriskäl sker därför inget 
grundvattenflöde tvärs över ytor som ligger på lika 
avstånd från två angränsande borrhål. Detta simuleras 
i modellen av att modellens cirkulärcylindriska vägg 
är vattentät. Väggen har radien R. Även modellens bot­
ten är vattentät eftersom grundvattenströmmen på denna 





Fig 3.11 Övre delen av borrhål med tätningsmanschett
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Fig 3.12 Modell för beräkning av vattenflöde från 
övre delen av ett borrhål och upp till 
bergets överyta
I datorberäkningen antogs följande värden
a=b=10m R= 2,0 m rw = 0,075 m
Beräkningen visade att vattenflödet blev mycket 
jämnt fördelat över bergets överyta och att hydrau­
liska gradienten där blev I = 0,083 när trycknivån 
i borrhålet låg 1,0 m högre än bergytans nivå. Detta 
svarar mot ett vattenflöde
q = K'I = 0,083’K m^/s,m^
Om detta flöde approximativt antages vara represen­
tativt för hela värmelagrets överyta fås den totala 
vattenföringen upp genom bergytan
Qtotal = *3 ’ ~~ ’ 1002 = 652-K m^/s
Detta är ca 3 gånger de vattenförluster från borr­
hålen som tidigare beräknats under antagande av en­
bart horisontal strömningsriktning och med en tryck­
nivå i borrhålen som antagits ligga 1,0 m högre än 
nivån hos grundvattenytan långt från värmelagret.
Här har alltså visats att vattenströmningen upp till 
bergets överyta är väl så betydelsefull som vatten­
strömningen i horisontal riktning ut mot värmelag­
rets omgivning.
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Vattenflödet mot bergytan svarar mot en hastighet 
hos en temperatur front, jfr ekv (3.13)
vT = 2q = 2‘ 0,083'K = 0,166’K m/s
På ett år hinner temperatur fronten förflytta sig
vt-3,15-107 = 5,23'10 6 * K m
Om t ex K = 3*10-6 m3/s'm2 blir temperatur frontens 
förflyttning 15,7 m/år. Temperatur fronten hinner 
alltså upp till bergytan på mindre än ett år och 
detta så mycket mer som även värmeledning i berget 
bidrar till temperatur frontens förflyttning.
Även vattenströmningen som från borrhålens nedre del 
är riktad nedåt i berget samt ojämn tryckfördelning 
i värmelagrets borrhål bör beaktas vid noggrannare 
beräkningar. Den ojämna tryckfördelningen förorsakas 
av dels strömningsförluster i de slangar och rörled­
ningar som finns i och mellan borrhålen, dels densi- 
tetsskillnader mellan kallt och varmt vatten, jfr 
avsnitt 3.6 och kapitel 4.
Det ovan sagda visar på önskvärdheten av att ut­
arbeta en tredimensionell beräkningsmodell.
Sammanfattningsvis skulle man dock på basis av de 
hittills redovisade beräkningarna kunna säga att den 
totala vattenförlusten från ett värmelager med dia­
metern 100 m och höjden 100 m approximativt kan sät­
tas till
Q = 103'K'Ah m3/s (3.18)
där
o oK = bergets hydrauliska konduktivitet, mJ/s,m
Ah = skillnaden mellan trycknivån i borrhålen och 
det naturliga grundvattnets trycknivå.
Enligt de tredimensionella beräkningar som redovisas 
i kapitel 4 kan vattenförlusten från värmelagret vid 
jämn tryckfördelning i borrhålen variera mellan ca 
200 % och ca 50 % av den i ekv (3.18) angivna vatten­
förlusten. Variationen beror av randvillkoret vid 
bergytan (vattengenomsläpplig resp vattentät berg­
yta) , jfr beräkningsexemplen 4 och 5 i tabell 4.1.
Vid ojämn tryckfördelning i borrhålen kan trycket ba­
lanseras så att vattenförlusten blir noll eller nära 
noll, jfr beräkningsexemplen 12 och 13 i kapitel 4.
I annat fall tyder de hittills redovisade beräkning­
arna på att vattenförlusterna från värmelagret blir 
stora om bergets hydrauliska konduktivitet överstiger ca K = 10“° m3/s'm . Om Ah = 1 m blir då enligt ekv 
(3.18) Q = 10"3 m3/s = 1 l/s.
4. VATTENFÖRLUSTER FRÄN BORRHÅLEN
TREDIMENSIONELL BERÄKNING
4.1 Beräkningsmodell för jämnsprickigt homogent
berg
För ett borrhålsvärmelager som innehåller ett stort 
antal långa borrhål kan man med hjälp av differens­
räkning genomföra en beräkning av tredimensionell 
vattenströmning från eller till borrhålen. Därvid be­
traktas berget för enkelhets skull, som ett homogent 
och isotropt, poröst medium med hydrauliska kondukti- 
viteten K. (Beräkningsmetoden kan vidareutvecklas 
till att gälla även för ett anisotropt medium, dvs 
när berget har olika hydraulisk konduktivitet i olika 
riktningar.) Antagandet om konstant hydraulisk kon- 
duktivitet innebär bl a att skillnader i vattnets 
viskositet och densitet vid olika temperatur i olika 
delar av berget inom borrhålsvärmelagret och dess 
omgivning försummas.
Varje borrhål kan för beräkningen tänkas uppdelat i 
små element med längden Al, fig 4.1. Vattenflödet, Q, 
i berget från eller till ett sådant element är posi­
tivt när vattnet rinner i riktning från borrhålet och 
ut i berget och negativt när vattnet rinner från ber­
get och in i borrhålet.
Varje bor rhålselement Al kan för vattenstr ömmen __ i 
berget betraktas som en linjekälla eller linjesänka 
med begränsad längd Al. Den totala vattenströmning^ 
som i berget förorsakas av alla värmelagrets borrhål 
tillsammantagna kan sedan beräknas genom att man för 
samtliga borrhålselement Al tillämpar superpositions- 
principen /3/. Detta resulterar i ett ekvationssystem 
där flödena Q från eller till de olika borrhålsele- 
menten ingår tillsammans med vattnets trycknivå h i 
varje borrhålselement. Om samtliga trycknivåer h är 
givna kan samtliga flöden Q lösas ur ekvationssyste­met och därigenom det totala flödet Qtotal = ^ 
räknas. Antalet borrhålselement blir stort och däri­
genom även ekvationssystemet. Det måste därför lösas 
med hjälp av en dator.
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CIRKEL 3, 16 BORRHÅL
CIRKEL 2, 12 BORRHÅL
CIRKEL 1, 6 BORRHÅL
Fig 4.1 Borrhålsvärmelager med godtyckligt lutande 
borrhål. Borrhålen har antagits vara place­
rade på lika inbördes avstånd längs koncen­
triska cirklar. Därigenom uppnås cirkulär 
symmetri, vilket förenklar beräkningsarbetet.
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Som utgångspunkt för beräkningen betraktar vi en lin­
jekälla eller linjesänka som har längden 2L och som 
befinner sig i ett poröst medium med oändlig ut­




Fig 4.2 Linjesänka i ett poröst medium som har 
oändlig utsträckning i alla riktningar. 
För linjekälla gäller motsatt strömnings- 
riktning.
Vattenströmningen från eller till linjekällan eller 
linjesänkan är rotationssymmetrisk med avseende på 
z-asceln. Vattnets trycknivå, h, i en punkt, p, med 






c. + c« + 2L• ln —i-----------
ej + C2 - 2L (4.1)
där
H«, = vattnets trycknivå på oändligt avstånd från
linjekällan eller linjesänkan
Q = flödet från linjekällan (Q positivt) eller 
till linjesänkan (Q negativt)
K = hydraulisk konduktivitet
L = linjekällans eller linjesänkans halva längd
C]_ och c2 = avstånden mellan linjekällans eller
linjesänkans ändpunkter och punkten P, 
jfr fig 4.2 där beteckningarna $^ och 
?2 svarar mot här använda c^ och C2*
Cp = v/<z+L) 2 + r2,' c2 = l/(z-L) 2 + r2
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Vid härledningen av ekv (4.1) har antagits att flödet 
Q är jämnt fördelat längs linjekällan eller linjesän­
kan. Detta är endast approximativt riktigt. Om vatt­
nets trycknivå är konstant i hela linjekällan eller 
linjesänkan blir i verkligheten flödet per längdenhet 
större vid linjekällans eller linjesänkans ändar än 
vid dess mitt. Detta framgår i fig 4.2 av att ström­
linjerna ligger tätare vid linjesänkans ändar än vid 
dess mitt.
En linjekälla eller linjesänka är oändligt smal. 
Vattnets trycknivå i linjekällan blir då + co och i 
linjesänkan -oo.
I det porösa mediet runt omkring linjekällan eller 
linjesänkan är vattnets trycknivå konstant längs ytor 
som utgöres av rotationsellipsoider, fig 4.2. En så­
dan rotationsellipsoid kan approximativt avbilda 
väggen av ett borrhålselement i berg. Om borrhålsele- 
mentets längd, Al, är mycket stor i förhållande till 
borrhålsradien, rw, kan man visa att den rotations- 
ellipsoid som har samma volym som borrhålselementet 
har lillaxeln b = 1,225 rw. Om man i stället sätter 
ellipsoidens yta lika stor som ytan av borrhålsele- 
mentets vägg fås b = 1,273 rw. Som ett medelvärde 
väljer vi b = 1,25 rw.
I fortsättningen antar vi därför att vattnets tryck­
nivå vid borrhålselementets vägg kan sättas lika med 
trycknivån i en punkt P som i fig 4.2 har koordina- 
terna r = 1,25 rw och z = 0.
Om som i fig 4.1 vatten samtidigt rinner från eller 
till flera borrhålselement fås enligt superpositions- 
principen den resulterande trycknivån, H, i en punkt P.
H = Hm +E <h - H,*, ) (4.2)
N
där
N = antalet borrhålselement från eller till 
vilka vattnet rinner





c-^ + C2 + Al 
C1 + c2 - Al
(4.3)
Hœ är lika med den naturliga grundvattenytans nivå 
på stort avstånd från värmelagret. är således
konstant för alla borrhålselementen.
För vart och ett av de N borrhålselementen skall ak­
tuella värden på Al, c., och C2 sättas in. Flödena Q 
från eller till borrhålselementen är okända men de 
kan beräknas genom att man tillämpar ekv (4.3) på N 
olika punkter P med kända trycknivåer H. Därigenom 
fås ett ekvationssystem med N ekvationer ur vilket 
de N obekanta flödena Q kan lösas.
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De N punkterna P väljs mitt på vart och ett av de N 
borrhålselement från eller till vilka vattnet rinner. 
Noga räknat ligger punkterna P på ett avstånd 1,25 rw 
från resp borrhålselements axel, dvs i en punkt som 
enligt ovan valts att svara mot borrhålsväggen. Tryck­
nivåerna H-sätts lika med de trycknivåer som förut­
satts gälla för vattnet i resp borrhålselement.
Potentialfördelningen runt en linjekälla eller linje­
sänka (fig 4.2) är sådan att man kan ifrågasätta i 
vilken grad som valet av punkten P mitt på ett borr- 
hålselement ger ett värde på tryckknivån H som är re­
presentativt för medeltrycknivån längs borrhålsele- 
mentet. Denna fråga undersöktes genom att medeltryck­
nivån Hœe(jel beräknades genom integration av ekvation 
(4.1) längs en tänkt rät linje mellan två punkter (r, 
z-L) och (r, z+L) . jämfördes sedan med tryck­
nivån vid linjens mittpunkt (r,z). Beräkningen
visade att kvoten avtar snabbt med ökan­
de r och z. Exempelvis ar kvoten 1,262 för r=0, z=2L 
men endast 1,024 för r=0, z=4L. För ett helt borr- 
hålslager gjordes jämförande beräkningar, dels med, 
dels utan integration av trycknivån H längs borrhåls- 
elementen. Skillnaden mellan de beräknade totalflö­
dena från borrhålslagret blev 1 %. Eftersom integra­
tionen förlängde datamaskintiden avsevärt slopades 
den i de fortsatta beräkningarna.
Olika randvillkor kan simuleras genom spegling, se /3/.
Två aktuella fall visas i fig 4.3. I fall a) är ber­
get helt vattenmättat och vid dess yta finns en sjö, 
ett grundvattenförande sandlager e dyl som möjliggör 
obegränsat vattenutbyte med bergets sprickor längs 
hela bergytan. Detta randvillkor simuleras med hjälp 
av en "negativ" spegelbild av det verkliga borrhåls- 
lagret. Mot varje verkligt borrhålselement svarar en 
spegelbild med lika stor vattenföring Q som den som 
gäller för det verkliga borrhålselementet men med om­
vänt tecken för Q.
I fall b) finns en fri grundvattenyta som ligger ett 
stycke under bergets yta. Infiltrationen av neder- 
bördsvatten till berget är liten. Om grundvattenytans 
avsänkning eller förhöjning lokalt över borrhålslag- 
ret är liten och grundvattenytan därför i sin helhet 
är i det närmaste horisontal, kan strömningsförhål- 
landena simuleras med hjälp av en "positiv" spegel­
bild av det verkliga borrhålslagret. Vattenföringarna 
Q har då samma tecken för såväl de verkliga borrhåls- 
elementen som deras spegelbilder. Fall b) gäller även 
när ett vattentätt lerlager ligger direkt ovanpå vat­
tenmättat berg.
I båda fallen a) och b) skall summeringen i ekva­
tion (4.3) göras över såväl de N verkliga borrhåls- 
elementen som de N spegelbilderna. Antalet obekanta,
O, ökar inte i ekvationssystemet men däremot antalet 
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Fig 4.3 Simulering av randvillkor genom spegling.
a) Obegränsad till- eller bortförsel av 
vatten vid bergets yta
b) Fri grundvattenyta ett stycke ner i 
berget och försumbar infiltration av 
vatten vid bergytan eller vattentätt 
lerlager direkt ovanpå vattenmättat 
berg.
Pilarna illustrerar strömningsriktningar 
när vattentrycket i de verkliga borrhålen 
är större än det naturliga grundvatten­
trycket. I motsatt fall byter pilarna rikt­
ning och framför vattenföring Q byts + mot 
- och tvärtom.
Ett datorprogram baserat på ovanstående har utarbe­
tats. Indata i programmet är följande (jfr fig 4.1).
antal cirklar, i
antal borrhål på resp cirkel, k
avstånd mellan cirklarna. Ar
elementlängder, Al
vattnets trycknivå i resp borrhålselement, H 
bergtäckning, a 
borrhålsradie, rw
borrhålets vinkel mot vertikalen, « 
bergets hydraulisk konduktivitet, K 
randvillkor enligt fig 4.3a resp 4.3b
Ar avser avståndet mellan cirklarna mätt vid berg­
ytan .
4.2 Kontroll av datorprogrammet
För kontroll av att inga fel förekom i datorprogram­
met utarbetades helt oberoende även ett program för 
en fickräknare TI 59. På grund av fickräknarens be­
gränsade program- och minneskapacitet kunde detta 
program endast behandla borrhålsvärmelager med ett 
litet antal borrhålselement. Ett antal identiskt lika 
beräkningsexempel löstes med både stordatorprogrammet 
och fickräknarprogrammet. I båda fallen erhölls samma 
beräkningsresultat. När stordatorprogrammet användes 
på större borrhålsvärmelager gjordes också kontroller 
där datorn fick mata ut delresultat, t ex avståndet 
mellan olika borrhålselement, som sedan jämfördes med 
handräknade värden.
Beräkningsnoggrannheten påverkas av indelningen i 
borrhålselement Al. Många och korta borrhålselement 
ger större beräkningsnoggrannhet än få och långa 
borrhålselement. Samtidigt ökar dock beräkningst iden 
eftersom både antalet ekvationer i det tidigare nämn­
da ekvationssystemet och antalet termer i var och en 
av ekvationerna ökar.
Fig 4.4 visar hur indelningen i borrhålselement på­
verkar den (med stordatorprogrammet) beräknade vat­
tenförlusten från ett borrhålsvärmelager som har vo­
lymen ca 100 000 m3. Antalet borrhål är 120 st för­
delade på 6 cirklar med ett inbördes avstånd Ar =
4 m. Borrhålen är vertikala. Borrhålslängden under 
bergytan är 65 m varav de översta 5 m försetts med 
foderrör. Borrhålsdiametern är 150 mm. Bergets hyd­
rauliska konduktivitet är K = 2"10-7 m3/s,m2. Vatt­
nets trycknivå är överallt i borrhålen H - Hœ = 1,0 m 
högre än grundvattnets naturliga trycknivå. Bergytan 
är vattengenomsläpplig, jfr fig 3.1 och 4.3 a.
Av fig 4.4 framgår att vattenförlusten asymptotiskt 
närmar sig ett slutvärde när borrhålselémentens längd 
Al minskar, dvs kvoten Ar/Al ökar. Redan för Ar/Al = 
1, dvs Al = 4 m, uppnås 98 % av slutvärdet. Antalet 











Fig 4.4 Vattenförlust från ett borrhålsvärmelager 
vid ett övertryck av 1,0 m vp och varie­
rande Ar/Al
4.3 Superposition
Som tidigare nämnts kan skillnaden mellan trycknivån 
hos vattnet i borrhålen och grundvattnets trycknivå 
utanför värmelagret vara olika för olika borrhål och 
även på olika nivåer längs borrhålen. Orsaken är 
strömningsförluster i rörledningarna som förbinder 
seriekopplade borrhål och densitetsskillnaden mellan 
kallt grundvatten och varmt vatten i borrhålen.
Datorprogrammet konstruerades så att man som indata 
kan mata in individuella trycknivåer för varje borr- 
hålselement. För att förenkla beräkningsarbetet valde 
vi dock att i stället dela upp trycknivåfördelningen 
i borrhålsvärmelagret i fyra grundkomponenter som 
åskådliggöres i fig 4.5. Genom att superpositions- 
principen gäller kan man sedan med olika kombinatio­
ner av dessa grundkomponenter mycket nära avbilda 
komplicerade tryckfördelningar som kan vara aktuella 
inom borrhålsvärmelagret och då, på sätt som kommer 
att framgå av senare beräkningsexempel, också lätt 
få fram storleken av vattenutbytet mellan värmelag­
ret och omgivande berg. ha, h^, hc och h^ kan ha 
såväl positiva som negativa värden.
Fig 4.5 a visar en trycknivåskillnad mellan vattnet 
i borrhålen och grundvattnet som är konstant i hela 
värmelagret.
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Fig 4.5 b visar en trycknivåskillnad som avtar lin­
järt från värmelagrets centrum till noll vid de yt­
tersta borrhålen. Längs varje borrhål är trycket 
konstant på alla nivåer. Denna komponent användes 
när borrhålen är seriekopplade i radiell riktning 
och värmelagret laddas med varmt vatten som i rör­
systemet mellan borrhålen har en strömningsriktning 
från lagrets centrum och ut mot dess periferi. Ge­
nom att fördelningen i fig 4.5 b dras från fördel­
ningen i fig 4.5 a erhålles en från lagrets periferi 
och in mot dess centrum linjärt minskande trycknivå­
skillnad som användes när värmelagret urladdas med 
en strömningsriktning i rörsystemet från periferin 
och in mot centrum, jfr fig 1.3.
Fig 4.5 c visar en trycknivåskillnad som är konstant 
längs lagrets överyta och som minskar linjärt med 
djupet under överytan. Komponenten avbildar till­
sammans med komponenten i fig 4.5 d effekten av den- 
sitetsskillnad mellan kallt grundvatten och varmt 
vatten i borrhålen, fig 3.10. Fördelningen enligt 
fig 4.5 c användes också om man behöver ta hänsyn 
till vattnets strömningsförlust i själva borrhålen.
Fig 4.5 d visar en trycknivåskillnad som vid lagrets 
överyta minskar linjärt från värmelagrets centrum 
till noll vid de yttersta borrhålen. I vertikal^led 
minskar sedan trycknivåskillnaden i varje borrhål 




Fig 4.5 Grundkomponenter i fördelningen av borr­
hålens trycknivå
4.4 Beräkningsexempel
Längre fram visar beräkningsexemplen 12 och 13 hur 
man genom att kombinera de fyra i avsnitt 4.3 be­
skrivna grundkomponenterna kan beräkna vattenför­
lusten från ett borrhålsvärmelager med komplicerad 
tryckfördelning i borrhålen. Först skall vi dock i 
beräkningsexemplen 4-11 undersöka vilka vatten­
förluster som var och en av grundkomponenterna ger 
upphov till. Beräkningarna avser då samma borrhåls- 
lager som tidigare behandlats i beräkningsexempel 1, 
dock med skillnaden att beräkningarna nu avser tre­
dimensionell vattenströmning i vattengenomsläppligt 
berg som har oändlig utsträckning under värmelagret, 
fig 3.1 och 4.6. Ovanför värmelagret finns 5 m berg­
täckning. Borrhålen är försedda med foderrör på 
dessa 5 m. Både fallet med vattengenomsläpplig berg­
yta och vattentät bergyta (t ex täckt av lera) be­






Fig 4.6 Borrhålslager som behandlas i beräknings- 
exemplen 4 - 13. Övriga data som i beräk- 
ningsexempel 1 (avsnitt 3.3)
Borrhålselementens längd har överallt valts till 
Al = 4 m. Eftersom borrhålen är 100 m långa blir 
antalet borrhålselement per borrhål lika med 25. 
Totala antalet borrhål i värmelagret är 468 st för­
delade på 12 borrhålsringar. Detta medför dock inte 
att ekvationssystemet behöver innehålla 25*468 =
11 700 obekanta vattenföringar. Genom att cirkulär 
symmetri förutsatts blir i stället antalet obekanta 
12*25 = 300.
4.4.1 Beräkningsexempel 4-11
För dessa åtta beräkningsexempel sammanfattas typ av 
trycknivåfördelning, randvillkor vid bergytan (A = 
vattengenomsläpplig bergyta, B = vattentät bergyta) 
och beräknad total vattenförlust från borrhålsvärme- 
lagret i nedanstående tabell 4.1. Vid trycknivåför­
delning enligt fig 4.5 a är i hela värmelagret tryck­
nivån i borrhålen ha = H - = 1,0 m vp högre än
trycknivån i grundvattnet på stort avstånd från vär­
melagret. Vid trycknivåfördelningar enligt fig 4.5 b, 
c och d gäller att trycknivåskillnaden mellan borr­
hålen och grundvattnet är h^ = hc = h^ = H - Hm =
1,0 m vp vid värmelagrets centrum eller längs dess 
ovansida och sedan minskar till 0 vid lagrets peri­
feri och/eller undersida. K är bergets hydrauliska konduktivitet (m3/s,m2)*
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Tabell 4.1 Beräkningsförutsättningar och beräknad 
total vattenförlust från borrhålsvärme- 
lagret
K = berqets hydrauliska konduktivitet 
(m/s,m2)
A = vattengenomsläpplig bergyta 
B = vattentät bergyta













4 a A 2 050•K 6,46 ‘ 103 j? ’ K
5 a B 48 0 • K 1,52 -10iu-K
6 b A 360 * K 1,13 -103°-K
7 b B 36 * K 0,11 -101Ü*K
8 C A 15 00 * K 4,74 -103°-K
9 c B 18 0 • K 0,57 "10iU'K
10 d A 30 7 • K 0,97 -103°-K
11 d B 5,2 • K 0,016-101U,K
Vattenförlustens fördelning på de olika borrhålsele- 
menten framgår av bilagorna 1.1 - 1.8. Bergets hyd­
rauliska konduktivitet har i bilagorna antagits vara 
K = 1,0-10-6 m3/s*m .
Tabell 4.1 visar att randvillkoret vid bergytan har 
mycket stort inflytande på storleken av vattenförlus­
ten från värmelagret. Vid vattengenomsläpplig bergyta 
är vattenförlusten mellan ca 4 och 60 gånger så stor 
som vid vattentät bergyta. Randvillkoret vid bergytan 
har störst inflytande när vattentrycket är högre i 
värmelagrets övre del än i dess undre del. Av bila­
gorna 1.1 - 1.8 framgår också att vattenförlusterna 
från de borrhålselement som ligger nära värmelagrets 
överyta är avsevärt större när bergytan är vatten­
genomsläpplig än när den är vattentät.
Av bilagorna 1.1 och 1.2 framgår att vid konstant 
vattentryck i hela värmelagret är vattenförlusterna 
från borrhålselementen som ligger i värmelagrets inre 
del mycket små. För flera av dessa borrhålselement 
har gränsen för beräkningsnoggrannhet tom förorsa­
kat små negativa värden på vattenförlusten. Vatten­
förlusten från värmelagret kommer praktiskt taget 
helt från de två à tre borrhålselement som ligger 
närmast värmelagrets mantelyta, underyta och, för 
fallet med vattengenomsläpplig bergyta, värmelagrets 
överyta. Vattentrycket i dessa borrhålselement bildar 
liksom ett skal runt värmelagret som motverkar vat­
tenförlusterna från värmelagrets inre del.
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Av bilagorna 1.3, 1.4, 1.7 och 1.8 framgår att detta 
skal inte finns när vattentrycket är litet i borr­
hålen vid värmelagrets mantelyta. Vid vattengenom- 
släpplig bergyta är vattenförlusterna störst vid 
värmelagrets överyta men i övrigt är vattenförlusten 
tämligen jämnt fördelad över borrhålselementen. Ett 
viktigt undantag utgör dock de två yttersta borrhåls- 
cirklarna 11 och 12 som inte förlorar vatten utan 
i stället på grund av sitt låga vattentryck samlar 
in en del av det vatten som förlorats från borrhåls- 
cirklarna 1 - 10. Insamlingen av vatten visas av mi­
nustecknen framför vattenföringarna.
På samma sätt framgår av bilagorna 1.5, 1.6 och 1.8 
att litet vattentryck vid värmelagrets underyta med­
för att borrhålselementen som ligger nära underytan 
samlar in en del av vattenförlusten från de övriga 
borrhålselementen.
4.4.2 Beräkningsexempel 12 - 14
Dessa beräkningsexempel syftar inte till en full­
ständig utredning om vattenförlustens storlek under 
olika delar av en värmelagringscykel och den därmed 
sammanhängande frågan om lämplig trycknivå hos vatt­
net i borrhålen under dessa olika delar. Syftet är 
i stället att för ett enda driftfall belysa hur man 
med utnyttjande av resultaten från beräkningsexemplen 
4 - 11 på ett enkelt sätt kan beräkna både vattenför­
lusten och lämplig trycknivå för att minimera vatten­
förlusten.
Vi betraktar ett skede i lagrets uppladdning med 
värme och antar en temperatur fördelning i lagret som 
schematiskt visas i fig 4.7. Temperaturen hos grund­
vattnet utanför värmelagret antas vara 5 °c.
Fig 4.7 Temperaturzoner i cirkulärcylindriskt borr- 
hålslager. Beräkningsexempel 12 och 13.
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I beräkningsexempel 12 antas bergytan vara vatten- 
genomsläpplig och i beräkningsexempel 13 vattentät.
Skillnaden i trycknivå mellan borrhålen och grund­
vattnet utanför värmelagret innehåller komponenter 
av alla de fyra typer som visas i fig 4.5. Vi skall 
här behandla komponenterna i ordningen c, d, b och
a.
Komponenterna c och d har sin orsak i densitets- 
skillnaden mellan det varma vattnet i borrhålen och 
det kalla grundvattnet. Om vi för ett ögonblick an­
tar att både vattnet i ett borrhål och grundvattnet 
har samma trycknivå vid värmelagrets underyta kommer 
trycknivåskillnaden vid värmelagrets överyta att 
vara (räknat i m grundvattenpelare)
där
Sg = grundvattnets densitet 
= borrhålsvattnets densitet 
a = nivåskillnaden mellan värmelagrets 
överyta och underyta
Ekv (4.4) förutsätter att vattentemperaturerna är 
konstanta i vertikalled, jfr fig 4.7.
Om värmelagret har höjden a = 100 m, borrhålsvattnet 
temperaturen 80 °C och grundvattnet temperaturen 
5 °C blir, med densiteter enligt tabell 2:1, tryck­
nivåskillnaden hon = 2,8 m. Om borrhålsvattnet har 
temperaturen 50 °C blir h5Q = 1,2 m. Vid den tempe­
raturfördelning i värmelagret som visas i fig 4.7 
har h således olika värden vid värmelagrets centrum 
och vid dess periferi. Om vi fortfarande antar att 
vattnet i borrhålen och grundvattnet har samma 
trycknivå vid värmelagrets underyta kan trycknivå­
skillnaden i andra delar av värmelagret med god 
approximation beskrivas genom superposition av 
grundkomponenterna c och d i fig 4.5. Vi väljer då 
först grundkomponent c med hc = h^g = 1,2 m vid 
värmelagrets överyta och sedan grundkomponent d 
med h^ = hgg - h^g = 2,8 - 1,2 = 1,6 m vid över­
ytans mitt.
Vattnets strömningsförlust i borrhålet ger också 
upphov till en längs borrhålet linjärt varierande 
trycknivå. Om vi t ex antar att borrhålsdiametern är 
150 mm, att ytterdiametern hos den slang som finns 
nedstoppad i borrhålet är 60 mm och att vattenflödet 
mellan slangen och borrhålsväggen är 1 l/s blir 
strömningsförlusten i borrhålet dock liten och vi 
försummar den därför.
Grundkomponenten b i fig 4.5 motiveras av att tryck­
nivån är olika i seriekopplade borrhål som är be­
lägna på olika avstånd från värmelagrets centrum.
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Utan att här gå närmare in på frågan om lämplig rör­
dragning mellan borrhålen antar vi att t ex 6 à 7 
borrhål är seriekopplade. Om slangar och rör har 
inre diametern 50 mm blir strömningsförlusten per 
borrhål (ca 120 m slang och rör) 1 m eller något 
därunder. Vid laddning av värmelagret skulle tryck­
nivån vid lagrets centrum då vara ca 6 m högre än 
trycknivån vid lagrets periferi. För grundkomponen­
ten b får vi då hb = 6 m.
Genom att från fig 4.5 ta med även en grundkomponent 
a kan vi balansera trycknivån i värmelagret så att 
den totala vattenförlusten från värmelagret blir 
noll eller nära noll. ha väljes då negativ.
Vattenförlusterna i tabell 4.1 gäller för h = 1,0 m. 
Vid vattengenomsläpplig bergyta blir då vattenför­
lusten från värmelagret noll om vi kombinerar grund­
komponenterna a, b, c och d på sådant sätt att
(2050 ha + 360 hb + 1500 hQ + 307 hd)’K = 0 (4.5)
dvs med värden på hb, hc och hd enligt ovan
2050 ha + 360-6 + 1500-1,2 + 307-1,6 = 0 (4.6)
som ger ha = -2,2 m.
Vid vattentät bergyta får vi för vattenförlusten 
noll, jfr tabell 4.1
(480 ha + 36-6 + 180-1,2 + 5,2*1,6)-K = 0 (4.7)
som ger ha = -0,9 m.
De resulterande trycknivåskillnaderna mellan borr- 
hålsvattnet i olika delar av värmelagret och grund­
vattnet visas i fig 4.8.
Trycknivåskillnaderna som visas i fig 4.8 uppkommer 
automatiskt om, bortsett från kommunikationen mellan 
borrhålen och det sprickiga berget, systemet som sva­
rar för vattencirkulationen genom borrhålen är full­
ständigt vatten- och lufttätt samt systemets pumpar 
och rörledningar ligger på sådan nivå att vattnet 
inte släpper i dem p g a för lågt tryck. I ett sådant 
slutet cirkulationssystem blir vattenförlusten noll. 
Trots detta kommer som framgår nedan ett vattenutbyte 
att äga rum mellan värmelagrets borrhål och berget.
I fig 4.8 är avståndet mellan värmelagrets överyta 
och den vattengenomsläppliga bergytan endast 5 m.
Med den fördelning av trycknivån i värmelagret som 
fig 4.8 a visar torde en viss mängd varmt vatten 
från värmelagrets övre centrala del strömma upp 
genom bergytan. Samtidigt torde samma volym kallt 
grundvatten strömma till borrhålen vid värmelagrets 
mantelyta eftersom vattnet i dessa borrhål har lägre 
trycknivå än grundvattnet. Förlusten av varmt vatten
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vid bergytan och den samtidiga indragningen av kallt 
grundvatten till värmelagrets cirkulationssystem 
innebär en icke önskvärd energiförlust. Den kan tro­
ligen helt motverkas om man lyfter trycknivån i hela 
värmelagret något mer än 1 m vp så att hela överytan 
och en tillräckligt stor del av mantelytan närmast 
överytan får högre trycknivå än grundvattnet.
En exakt beräkning av hur mycket vi måste lyfta 
trycknivån kräver en utbyggnad av den matematiska 
modellen som är fullt möjlig, men som inte kunnat 
göras inom ramen för föreliggande utredning. Samma 
utbyggnad av modellen krävs för att man skall kunna 
beräkna hur stort utbytet av varmt vatten och kallt 
grundvatten blir vid den fördelning av trycknivån i 
värmelagret som fig 4.8 a visar.
+1,9
+5,1
a) Vattengenomsläpplig b) Vattentät bergyta
bergyta
Fig 4.8 Trycknivåskillnad i m vp mellan värme­
lagrets borrhål och grundvattnet utanför 
värmelagret vid vattenförlusten noll. 
Beräkningsexempel 12 (a) och 13 (b)
Om vi t ex lyfter trycknivån i hela värmelagret med 
1,2 m från de trycknivåer som fig 4.8 a visar blir 
h = -1,0 m och den totala vattenförlusten från 
varmelagret (jfr beräkningsexempel 4 i tabell 4.1)
1,2• 2050"K = 2460'K m3/s. Trycknivån är då fortfa­
rande lägre än grundvattnets trycknivå i den undre 
delen av borrhålen som ligger nära värmelagrets man­
telyta, fig 4.9, men detta medför troligen ingen 
nackdel eftersom dessa borrhålsdelar endast torde
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dra åt sig varmt vatten som förlorats från andra de­
lar av värmelagret. (X ett verkligt sprickigt berg 
kan kinematisk dispersion vid gränsen mellan det 
återcirkulerande varma vattnet och det omgivande 
kalla grundvattnet eventuellt medföra att en mindre 
mängd kallt grundvatten blandas in i det varma vat­
ten som strömmar tillbaka till borrhålen.)
Trycknivån vid värmelagrets överyta får inte väljas 
så hög att man riskerar hydraulisk upplyftning av 
berget ovanför värmelagret. Om vi t ex antar att 
grundvattenytan ligger på samma nivå som bergytan, 
dvs 5 m ovanför värmelagrets överyta, och att det 
inte finns något jordlager ovanpå bergytan bör vatt­
nets trycknivå vid värmelagrets överyta överstiga 
grundvattnets trycknivå med högst (2,65 - 1,00)*5 = 








- 1 ,0 K - 1 ,0
+5,0
Fig 4.9 Trycknivåerna enligt fig 4.8 a ökade med 1,2 m vp. Vattenförlust = 2460*K m3/s 
Beräkningsexempel 14
Vattenförlusten 2460’K m3/s är tämligen stor. Exem­
pelvis är den 2,46 l/s om bergets hydrauliska kon- 
duktivitet är K = 1,0-10~6 m3/s*m2. Vattenförlusten 
minskar om man kan minska strömningsförlusten i 
slangarna och rörledningarna i och mellan borrhålen 
t ex genom att öka slang- och rördiametern eller 
seriekoppla färre borrhål i radiell led. Detta min­
skar värdet på h^ i ekv (4.5) och vi skall nu visa 
hur denna minskning inverkar på vattenförlusten från 
värmelagret.
Vi antar att vi i ytterkanten på värmelagrets över­
yta, dvs vid P i fig 4.9, vill ha en trycknivå som 
med h_ m överstiger grundvattnets trycknivå. I fig 
4.9 är h = +0,2 m. Av fig 4.5 a-d kan man dra slut-
(4.8)
(4.9)
Q från värmelagret är lika med 
ekv (4.5) som med hg insatt enligt
+ 360 hb - 550 hc + 307 hd)*K (4.10)
Med hjälp av denna ekvation kan vi beräkna vatten­
förlusten Q från värmelagret för godtyckliga kombi­
nationer av de fem parametrarna h , hb, h„, hd och 
K. Vattenförlusterna under värmelagrets olika drift­
skeden kan därigenom lätt beräknas.
satsen att
dvs
h, + h a c
hp ~ hc
Vattenförlusten 
vänstra ledet i 
ekv (4.9) ger
Q = (2050 h
Om vi t ex antar att hp = 0,2 m och liksom tidigare 
hc = 1,2 m och hd = 1,6 m får vi
Q = (241 + 360 hb)-K (4.11)
Ekv (4.11) ger följande samhörande värden på hu och 
Q/K
hb = 2 4 6 8 m
Q/K = 961 1681 2401 3121 m2
För hb = 6 har 
Skillnaden mot 
på att vi i de 
och 4.9 använt 
0,1 m.
vi tidigare fått Q = 2460*K m2/s. 
tabellens värde Q = 2401'K m^/s beror 
tidigare räkningarna och i fig 4.8 
värden på ha som avrundats till jämna
Om man, utan risk för att kallt grundvatten dras in 
i borrhålen, skulle kunna minska h från hp = 0,2 m 
till t ex hp = 0 m visar ekv (4.10) att vattenförlus­
ten från värmelagret minskar med 2050*0,2*K = 410*K mj/s, dvs med 0,41 l/s om K = 1,0*10“° m3/s*m.
Vid vattentät bergyta och vattenförlusten noll från 
värmelagret, fig 4.8.b, drar borrhålen inte till sig 
något kallt grundvatten och detta trots att borr­
hålen vid vissa delar av värmelagrets mantelyta och 
underyta har lägre trycknivå än grundvattnet. Allt 
varmt vatten som förloras från de delar av värmelag­
ret som har högre trycknivå än grundvattnet strömmar 
förr eller senare tillbaka till de delar av värme­
lagret som har lägre trycknivå än grundvattnet.
(I ett verkligt sprickigt berg kan kinematisk dis­
persion medföra en viss inblandning av kallt grund­
vatten . )
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4.4.3 Influensradie, grova sprickor, sprick- och 
krosszoner utanför värmelagret
Som tidigare nämnts bygger ovanstående tredimensio­
nella beräkningar på antagandet att det sprickiga 
berget är homogent och isotropt ur vattenströmnings- 
synpunkt. I verkligheten kan berget utanför värme­
lagret vara genomdraget av enstaka grova sprickor, 
sprick- eller krosszoner som har mycket större vat- 
tengenomsläpplighet än det mellanliggande finsprick- 
iga berg som utnyttjats för värmelagret. Dessa grova 
sprickor etc innebär liksom andra eventuella oregel­
bundenheter i bergmassan en avvikelse från det teo­
retiska antagandet om berget som ett homogent och 
isotropt medium. En fråga är då hur långt från vär­
melagret som sådana avvikelser måste ligga för att 
inte nämnvärt påverka vattnets strömningsförhållan- 
den vid värmelagret och därmed vattenförlusten från 
detta. Man bör därför klarlägga hur långt ut från 
värmelagret som nämnvärda, av värmelagret förorsaka­
de, vattenströmmar och trycknivåförändringar sträcker 
sig och hur ändrade randvillkor ute i berget kan på­
verka vattenströmmarna.
Ekv (4.3) som använts för den tredimensionella beräk­
ningen innehåller ingen influensradie R0. På stort 
avstånd från värmelagret, dvs för stora värden på c-, 
och C£, närmar sig logaritmen asymptotiskt till noll 
och darmed trycknivån H asymptotiskt till grundvatt­
nets trycknivå Hœ på oändligt stort avstånd från 
värmelagret.
När c^ + Cj >> Al gäller med stor noggrannhet att
c-,+c9+A1 Al AlIn ~±—±--- = 2------- —
ci+C2~A1 C]_+C2 R (4.12)
där R är avståndet från, i genomsnitt, värmelagrets 
mittpunkt. Ekv (4.3) kan då skrivas
H
4 TT KR (4.13)
som är ekvationen för radieil (sfärisk) vattenström­
ning från en punktkälla eller till en punktsänka som 
befinner sig i ett poröst medium med oändlig ut­
sträckning i alla riktningar. Qt är den totala vat- 
tenföringen från eller till värmelagret. På stora av­
stånd R från värmelagret beskriver ekv (4.13) tryck­
nivån i berget med god noggrannhet men på mindre av­
stånd endast approximativt.
Olika randvillkor vid bergytan kan avbildas genom 
spegling på samma sätt som visas i fig 4.3.
Vid vattengenorasläpplig bergyta har det verkliga vär­
melagret och det speglade värmelagret samma vatten- 
föring men med omvänt tecken, fig 4.3 a. Vattnet, 
strömmar kortast möjliga väg från det verkliga värme­
lagret till bergytan och det speglade värmelagret. 
Vattenströmningen i berget och därmed vattnets tryck­
nivå i berget avtar därför snabbt när man avlägsnar 
sig från värmelagret. Detta illustreras av fig 4.10 a 
där trycknivåerna som en approximation beräknats med 
hjälp av ekv (4.13) och spegling med omvänt tecken 
för Qfc. Grundvattnets trycknivå har satts till Hœ = 0
Av fig 4.10 a förstår man att strömningsförhållandena 
i berget och därmed vattenförlusten från värmelagret 
påverkas endast obetydligt om det på större avstånd 
än 300 - 400 m från värmelagret skulle finnas någon 
grov bergspricka, sprick- eller krosszon som har hög 
transmissivitet för vatten och därigenom samma tryck­
nivå, Hoo = 0, som grundvattnet vid bergytan och i ber 
get långt från värmelagret.
Vid vattentät bergyta, fig 4.10 b, avtar trycknivån 
inte riktigt lika snabbt i riktning från värmelagret 
som vid vattengenomsläpplig bergyta. Vattenflödet 
från värmelagret kan inte försvinna upp genom berg­
ytan utan det måste sprida sig i radieil riktning^ 
genom berget under samtidig minskning av trycknivån.
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480 * K1000 —
Fig 4.10 Trycknivåer i berget alstrade av en punkt­
källa som ligger i centrum av värmelagret. 
Grundvattnets trycknivå på stort avstånd 
från värmelagret har satts till noll. Vat- 
tenföringar enligt tabell 4.1, beräknings- 
exempel 4 och 5. Värmelagret markerat med 
svart fyrkant.
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Genom att jämföra fig 4.10 a och b förstår man att 
grova sprickor, sprick- och krosszoner som ligger ett 
stycke från värmelagret får större inverkan på ström- 
ningsförhållandena i berget och vattenförlusten från 
värmelagret när bergytan är vattentät än när den är 
vattengenomsläpplig.
Vi antar nu att värmelagret i fig 4.10 b omges av 
grova sprickor, sprick- eller krosszoner som i ber­
get approximativt bildar en halvsfär med exempelvis 
radien R^ = 300 m under värmelagret, fig 4.11. Vi kan 
då med hjälp av ekv (4.13) approximativt justera den 
vattenförlust från värmelagret, Q = 480'K m3/s, som 
beräknats under antagande av homogent berg.
Vid homogent berg är vattnets trycknivå längs halv­




Hm + ------°° 4 TT KR!
2-480K
0 4- 4 TT K • 300 0,25 m
har satts lika med 2Q eftersom både det verkliga 
och det speglade värmelagret bidrager till den radi- 
ella strömningen i fig 4.11.
Vid värmelagret är vattnets trycknivå HQ = 1,0 m.
Vid homogent berg minskar trycknivån med 1,0 - 0,25 = 
0,75 m mellan värmelagret och halvsfären och med 1,0 m 
mellan värmelagret och oändligheten. Om sprickorna etc 
längs halvsfären har stor transmissivitet och därför 
trycknivån 0 ökar vattenförlusten från värmelagret från 480‘K m3/s till ca
1,0
—— * 48 0 * K = 64 0•K m3/s 
dvs med 33 %.
Andra fall med grova sprickor, sprick- och krosszoner 
i berget utanför värmelagret kan ofta behandlas genom 
mer omfattande spegling än den som fig 4.3 visar /3/. 
Som exempel visar fig 4.12 ett fall där en enstaka 
spricka etc skär bergytan i 60° vinkel.
Även fall med enstaka grova sprickor, sprick- och 
krosszoner som skär tvärs igenom värmelagret kan många 
gånger behandlas genom spegling. Man förutsätter då 
att den grova sprickan etc har tätats med cementinjek­
tering just där den skär igenom värmelagret men att 
den p g a sin stora transmissivitet i övrigt dränerar 
det småsprickiga och vattengenomsläppliga berget på 
båda sidor om sprickan etc. Vattenförlust genom en 
grov spricka som står i direkt hydraulisk förbindelse 





Fig 4.11 Sprickor, sprick- eller krosszoner utanför 
värmelager. Svart kvadrat = verkligt värme­
lager, vit kvadrat = speglat värmelager.
Bergyta
Spricka
Fig 4.12 Spegling av borrhälsvärmelager när en en­
staka spricka, sprick- eller krosszon med 
stor transmissivitet för vatten skär en 
vattengenomsläpplig bergyta i 60° vinkel. 
Svart kvardrat = verkligt värmelager, vita 
kvadrater = speglade värmelager.
5. VATTENFÖRLUSTER FRÄN BORRHÅLEN GENOM EN
ENSTAKA SPRICKA, SPRICK- ELLER KROSSZON
5.1 Inledning
I många fall förekommer i berget enstaka grova 
sprickor, sprick- eller krosszoner till vilka grund­
vattenströmningen koncentreras. Den vattenströmning 
som då sker i sprickorna etc är avsevärt större än 
den som sker i bergblocken mellan sprickorna etc. Vid 
beräkning av vattenflöden kan man därför inte anta 
att berget är homogent och småsprickigt, dvs de tidi­
gare redovisade beräkningsmodellerna kan ej tillämpas.
I nedanstående beräkningsmodell betraktas berget i 
stället som vattentätt med undantag av en enstaka 
grov spricka, sprick- eller krosszon som skär tvärs 
genom borrhålsvärmelagret, fig 5.3.
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5.2 Transmissivitet
En sprickas, sprick- eller krosszons vattenförande 
egenskaper kan beskrivas med dess transmissivitet,
T (m^/s,m).
Allmänt gäller för ett helt vattenmättat, homogent 
skikt att transmissiviteten är lika med skiktets hy­
drauliska konduktivitet K multiplicerad med skiktets 
tjocklek. Exempelvis är i fig 3.2 T = K•D.
För en spricka som har konstant spricktjocklek t, 
släta sprickväggar och laminär strömning är trans­
missiviteten (beteckningar som i ekv (2.2)).
Om sprickväggarna är skrovliga kan transmissiviteten 
minska med en faktor 1/3 à 1/4, jfr vad som sagts 
omedelbart före ekv (2.5).
Transmissiviteten hos en enstaka spricka eller en 
sprick- eller krosszon kan mätas genom vatteninpress- 
ning från ett borrhål. Vatteninpressningen sker från 
en med gummimanschetter avgränsad del av borrhålet, 
fig 5.1. Mätningen utvärderas med hjälp av den mot 





där h är skillnaden i m vp mellan vattnets trycknivå 
i borrhålet och trycknivån hos grundvattnet i berget 
Q är vattenföringen som tillförs borrhålet. Kvoten 
RQ/r mellan influensradien RQ och borrhålets radie 
rw valjes till något lämpligt stort värde. Influens­
radien är det avstånd från borrhålet där vattnets
trycknivå uppskattas ha sjunkit så mycket att den 












Fig 5.1 Bestämning av transmissiviteten hos
spricka, sprick- eller krosszon genom 
vatteninpressning från borrhål
5.3 Beräkningsmodell
Vi betraktar ett enstaka borrhål som skär genom en 
spricka, sprick- eller krosszon på djupet d under 
bergytan, fig 5.2. Sprickan stupar vinkeln ^ . Av­
ståndet b från skärningspunkten mellan borrhålet och 
sprickan till sprickans mynning vid bergytan är
sin (5.3)
Berget på båda sidor om sprickan antas vara vatten­
tätt. En vattenströmning i sprickan etc till eller 
från borrhålet blir då tvådimensionell och den kan 
beräknas genom spegling kring sprickans mynning vid 
bergytan.
Med hjälp av superpositionsprincipen kan man visa 
att vattnets trycknivå, z, i en punkt P i sprickan 
etc ges av endera av följande två ekvationer, näm­
ligen om sprickmynningen är öppen
H_ + —— s 2TTT ln - R
z (5.4)
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och om sprickmynningen är tät
z
2TTT R* S (5.5)
Här är, jfr fig 5.2
Q = vattenföringen från (positiv) eller till 
(negativ) det verkliga borrhålet
R = avståndet, mätt i sprickans plan, mellan 
punkten P och det verkliga borrhålet
S = avståndet, mätt i sprickans plan, mellan
punkten P och spegelbilden av det verkliga 
borrhålet
Hs = vattnets trycknivå vid sprickans mynning 
vid bergytan
H0 = vattnets trycknivå på stort avstånd, RQ, 
från det verkliga borrhålet och dess 
spegelbild. RQ mäts i sprickans plan och 
skall vara mycket större än R och S.
T = sprickans etc transmissivitet
Vi övergår nu till att diskutera en spricka, sprick- 
eller krosszon som skär igenom ett helt borrhåls- 
värmelager. Vattnets trycknivå vid olika punkter 
i sprickan etc kan beräknas med hjälp av superposi- 
tionsprincipen och spegling kring sprickmynningen 
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VERKLIGA BORRHÅL SPEGLADE BORRHÅL
Fig 5.3 Spegling av spricka och borrhålsvärmelager
Borrhålen antas vara vertikala och, om de betraktas 
i ett horisontalsnitt, vara placerade längs koncent­
riska cirklar. Betraktade i sprickans plan ligger då 
borrhålens skärningspunkter med sprickan längs ellip­
ser. Om sprickan ligger högre eller lägre än som vi­
sas i fig 5.3 kanske den skär endast en del av borr­
hålen. I så fall finns borrhål endast längs delar av 
ellipserna.
I fig 5.3 har lagts in ett koordinatsystem i sprick­
planet. x-axeln sammanfaller med storaxeln i ellip­
serna. y-axeln sammanfaller med lillaxeln hos de 
verkliga borrhålens ellipser.
Borrhålen i fig 5.3 har lagts så att de ligger sym­
metriskt med avseende på x-axeln och så att x-axeln 
passerar mitt mellan två borrhål. Vi antar också att 
två borrhål som har samma x-koordinat och som ligger 
symmetriskt med avseende på x-axeln har samma tryck­
nivå och därmed av symmetriskäl samma vattenföring.
58
Detta underlättar beräkningsarbetet eftersom det ek­
vationssystem som redovisas nedan kommer att inne­
hålla endast hälften så många ekvationer som om sym- 
metrin inte hade förutsatts.
Enligt superpositionsprincipen kan vi beräkna tryck­
nivån hQ^ i ett godtyckligt, verkligt borrhål genom 
att summera influenser från samtliga verkliga och 
speglade borrhål j resp j'. Om sprickmynningen är 
vattengenomsläpplig fås, jfr ekv (5.4)
N N Qi
^oi Hs XÜ (z_Hs> = E! * 2TT T ’ 
j=l j=l
Om sprickningen är vattentät fås, jfr ekv
N N Q •









Här är, jfr fig 5.3,
Qj = vattenföringen från (positiv) eller till 
(negativ) det verkliga borrhålet j
R^j = avståndet, mätt i sprickans plan, mellan det 
verkliga borrhålet i och det verkliga borr­
hålet j
S^j = avståndet, mätt i sprickans plan, mellan det 
verkliga borrhålet i och spegelbilden j’ av 
det verkliga borrhålet j.
Summationerna i ekv (5.6) och (5.7) skall omfatta 
samtliga N verkliga borrhål som korsas av sprickan.
Om de verkliga borrhålen i och j har koordinaterna 
(xi, Yi) resp (Xj, yj) blir
Ri j = / (x1—Xj) 2~+ (y-^-yj ) 2
Rij = rwe
och
sij = lE2B-xi-xj) + (y i-yj ) 2
(5.8)
(5.9)
där B är avståndet, mätt i sprickans plan, mellan 
ellipsernas lillaxel och sprickmynningen vid berg­
ytan, fig 5.3.
rwe är en ekvivalent borrhålsradie som är något stör­
re än den verkliga borrhålsradien rw.
59
we
— i 1 -
2 'cos c* + 1) (5.10)
Skillnaden mellan r och rw beror av att borrhåls- 
väggen bildar en ellips i sprickans plan. Ellipsens 
halvaxlar är aw=rw/cos<^ och bw=rw. Liksom tidigare 
är oc sprickans stupningvinkel.
Ekv (5.10) har härletts med utgångspunkt från poten­
tialfördelningen vid tvådimensionell strömning från 
en linjekälla eller till en linjesänka /6/. Ekvi- 
potentiallinjerna utgöres då av ellipser runt linje­
källan/lin je sänkan.
Vanligen är vattnets trycknivå i borrhålen känd och 
man önskar beräkna vilka vattenföringar som rinner 
till eller från borrhålen. I ekv (5.6) och (5.7) 
känner vi således värdet på hQ^-Hs resp hQ|-H0 för 
samtliga verkliga borrhål i men vi känner inte borr­
hålens vattenföringar Qj.
Detta betyder att vi med utgångspunkt från ekv (5.6) 
eller (5.7) och de tidigare beskrivna antagandena om 
symmetri kan teckna ett ekvationssystem som innehål­
ler N/2 av varandra oberoende ekvationer och N/2 obe­
kanta Q.:/2TTT. Ur detta ekvationssystem kan vi lösa 
samtliga obekanta, dvs samtliga vattenföringar Qj.
På basis av ovanstående har ett datorprogram utarbe­
tats och använts i några beräkningsexempel.
5.4 Beräkningsexempel 15 - 22
Vi skall nu beräkna vattenförlusten från ett borr- 
hålsvärmelager vilket genomskäres av en enstaka 
spricka, sprick- eller krosszon som har transmissi- 
viteten T (m3/s,m). Berget antas i övrigt vara vat­
tentätt. Värmelagret är detsamma som tidigare be­
handlats i beräkningsexemplen 4 - 14, jfr fig 4.6. 
Sprickan antas skära värmelagrets centrumlinje på 
djupet 55 m under bergytan, fig 5.4. Sprickans etc 
stupningsvinkel är o* =15, 25, 35, eller 45°. Sprick­
an skär då samtliga borrhål i värmelagret. Även 
sprickor etc som har sådan vinkel eller sådant läge 
att de skär endast en del av borrhålen kan behandlas 
men detta visas inte här. Såväl vattengenomsläpplig 
(A) som vattentät (B) sprickmynning behandlas. För 
samtliga borrhål antas att vattnets trycknivå vid 
skärningspunkten med sprickan etc ligger, i fall A, 
hoi-Hg=l,0 m vp högre än vattnets trycknivå vid 
sprickmynningen och, i fall B, h --ho=1,0 m vp högre 
än grundvattnets trycknivå Ro=1000 m från borrhåls- 
värmelagret. Vattnets temperatur antas vara konstant 
i hela sprickan.
Sprickan skär N=468 borrhål. Enligt avsnitt 5.3 inne­
håller ekvationssystemet då N/2=234 ekvationer och 





Fig 5.4 Spricka, sprick- eller krosszon som skär 
genom ett borrhålsvärmelager
Tabell 5.1 Beräkningsförutsättningar och beräknad 
total vattenförlust från borrhålsvärme- 
lagret genom en enstaka spricka, sprick- 
eller krosszon
T = sprickans etc transmissivitet (mVs,m) 
A = vattengenomsläpplig sprickmynning 
B = vattentät sprickmynning 













15 15 A 2,89-T 0,91'103 ' T16 15 B 1,62-t 0,51‘108‘T
17 25 A 3,SS-? 1,22-103*T18 25 B 1,45 • T 0,46’108 • T
19 35 A 5,28-T 1,66'108•T20 35 B 1,38 * T 0,4 4'108 * T
21 45 A 9,09•t 2,86•10®•t





Fig 5.5 Total vattenförlust Qtotal (m3/s) från 
borrhålsvärmelagret genom en enstaka 
spricka, sprick- eller krosszon som har 
transmissiviteten T (m3/s,m)
A = vattengenomsläpplig sprickmynning 
B = vattentät sprickmynning
Av fig 5.5. framgår att vattenförlusten från borr­
hålsvärmelagret är avsevärt större när sprickmyn­
ningen är vattengenomsläpplig än när den är vat­
tentät. Vid vattengenomsläpplig sprickmynning ökar 
vattenförlusten kraftigt med ökande stupningsvinkel 
hos sprickan eftersom avståndet mellan borrhålen och 
sprickmynningen då minskar. Vid vattentät sprickmyn­
ning minskar vattenförlusten något när sprickans 
stupningsvinkel ökar. Det hinder för vattenströmmen 
från borrhålen som den täta sprickmynningen utgör 
kommer då närmare borrhålen.
Den, speciellt vid stora stupningsvinklar, avsevärda 
skillnaden i vattenförlust från borrhålen vid vatten­
genomsläpplig resp vattentät sprickmynning, visar att
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man kan minska vattenförlusten genom att cementinjek- 
tera brant stupande sprickor, sprick- och krosszoner 
som skär igenom borrhålsvärmelagret. Injekteringen 
skall göras mellan borrhålen och sprickmynningen och 
den bör om möjligt även sträcka sig ett stycke vid 
sidan om värmelagret.
Datalistorna över vattenförlusterna från vart och ett 
av borrhålen innehåller för varje beräkningsexempel 
468/2 = 234 värden. Listorna är svåröverskådliga och 
de har därför inte bifogats denna rapport. Allmänt 
kan dock sägas att liksom vid den tvådimensionella 
strömning som behandlats i kap 3 kommer praktiskt 
taget hela vattenförlusten från de två à tre ytterst 
belägna borrhålsellipserna. Vattenförlustens procen­
tuella fördelning på de 12 ellipserna är nästan iden­
tiskt lika för alla de i tabell 5.1 visade beräk- 
ningsexemplen, nämligen 79 - 80 % för den yttersta 
ellipsen 12, 16 - 17 % för den innanför denna belägna 
ellipsen 11 och ca 3,5 % för nästa ellips 10. Ellip­
serna 1-9 bidrar med sammanlagt endast 1 % eller 
mindre. Därför kan man även i fallet med en spricka, 
sprick- eller krosszon som skär genom samtliga borr­
hål förenkla vattenförlustberäkningen genom att helt 
utesluta borrhålen i lagrets centrala del.
Vid vattengenomläpplig sprickmynning är vattenför­
lusten avsevärt större från de borrhål som ligger 
nära sprickmynningen än den är från de borrhål som 
ligger långt från sprickmynningen. Exempelvis är vid 
350 stupningsvinkel vattenförlusten från ett av de i 
den yttersta borrhålsellipsen och närmast sprickmyn­
ningen belägna borrhålen 0,114-t m3/s. För ett av de 
i samma ellips och längst bort från sprickmynningen 
belägna borrhålen är vattenförlusten 0,032-t m3/s, 
dvs endast 28 % av vattenförlusten från det först­
nämnda borrhålet.
Vid vattentät sprickmynning är förhållandet det om­
vända. För samma stupningsvinkel och borrhål som i förra stycket är vattenförlusterna då 0,005’T m3/s 
resp 0,0 22 * T m3/s, dvs det längst bort från sprick­
mynningen belägna borrhålet har 4,4 gånger så stor 
vattenförlust som det närmast sprickmynningen be­
lägna borrhålet.
Nedanstående tabell 5.2 visar den med ekv (5.1) be­
räknade transmissiviteten T för en spricka med kon­
stant spricktjocklek t, släta sprickväggar och olika 
vattentemperaturer.
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Tabell 5.2 Transmissiviteten T (m^/s,m) för en
spricka med konstant spricktjocklek t 





20 40 60 80
0,3 T=2,20 *10-5 T=3,35 *10-5 T=4,65 *10-5 T=6,0 4 *10-5
0,4 5,21*10-5 7,95'10-5 1,10*10~4 1,43*10-4
0,5 1,0 2 *10-4 1,55'10-4 2,15*10-4 2,8 0"10~4
0,6 8,14*10-4 1,24*10~ 3 1,72*10-3 2,24 *10~ 3
Om sprickväggarna är mycket skrovliga minskar trans- 
missiviteten som tidigare nämnts med en faktor 1/3 à 
1/4.
Vi betraktar nu beräkningsexempel 19 i tabell 5.1. 
Sprickans stupning är i detta exempel 35° och sprick­
mynningen är vattengenomsläpplig. Den totala vatten­
förlusten från borrhålsvärmelagret är Qtotal=5,28•T m3/s. Vi antar att sprickans tjocklek är t=0,5 mm, 
sprickväggarna är släta och den genomsnittliga vat­
tentemperaturen under året 40 oc. oå är enligt tabell 
5.2 T=l,55*10~4 m3/s,m. Vattenförlusten från borr­
hålsvärmelagret blir
Qtotal = 0,82*10-3 m3/s = 0,82 l/s = 25 800 m3/år
Denna vattenförlust gäller om trycknivån i alla borr­
hålens skärningspunkter med sprickan som ett genom­
snitt under året ligger h i~Hs=l,0 m vp högre än 
trycknivån vid sprickmynningen. För andra trycknivå­
skillnader är vattenförlusten direkt proportionell 
mot trycknivåskillnaden.
Om spricktjockleken är t=l,0 mm blir vattenförlusten 
(1,0/0,5)J = 8 gånger så stor som vid spricktjock­
leken t=0,5 mm. Vattenförlusten blir då
Qtotal = 6,55*10 3 m3/s = 6,55 l/s = 206 000 m3/år
Om sprickmynningen är vattentät minskar vattenför­
lusten enligt tabell 5,1, beräkningsexempel 16, till Qtotal = 1»38*T m3/s, dvs för spricktjockleken 
t=0,5 mm
Qtotal = 0,21"10-3 m3/s = 0,21 l/s = 6 740 m3/år 
och för spricktjockleken t = 1,0 mm
Qtotal = 1,71*10~3 m3/s = 1,71 l/s = 53 900 m3/år
Om sprickväggarna är skrovliga kan vattenförlusten 
minska till inemot 1/3 à 1/4 av de ovan angivna vär­
dena Qtotal•
I verkligheten är inte vattnets trycknivå konstant 
i samtliga punkter där borrhål skär den lutande 
sprickan, sprick- eller krosszonen. Såsom redovi­
sats i beräkningsexemplen 12 och 13 medför skill­
nader i densitet mellan vatten av olika temperatur 
och strömningsförluster i slangar och rörledningar 
en mer komplicerad tryckfördelning i värmelagrets 
borrhål. X beräkningsexemplen 12 och 13 visades 
också att man genom lämpligt val av den allmänna 
trycknivån i värmelagret helt eller nästan helt 
kunde undvika vattenförluster. Huruvida detta är 
möjligt även i fallet enstaka spricka, sprick- 
eller krosszon har inte undersökts här. En sådan 
undersökning kan dock göras med hjälp av det ut­
arbetade datorprogrammet.
I avsaknad av en noggrann undersökning kan man 
bara grovt bedöma vid vilken transmissivitet hos 
sprickan etc som gränsen går för acceptabla vatten­
förluster genom en spricka, sprick- eller krosszon 
som skär igenom borrhålsvärmelagret. Enligt tabell 
5.2 är transmissiviteten hos en spricka med tjock­
leken t =0,4 mm ungefär T=10-4 m3/s-m. Vattenförlus­
ten per år är då enligt tabell 5.1 ungefär 10Ö,T, 
dvs ungefär 10 000 m3/år. Vid spricktjockleken 
t =0,3 mm är vattenförlusten ungefär 4 000 m-^/år. 
Vattenförlusterna gäller vid en trycknivå som i 
samtliga borrhål vid skärningen med sprickan lig­
ger 1,0 m vp över grundvattnets trycknivå. Även 
om den verkliga genomsnittliga trycknivåskillnaden 
mellan borrhålen och grundvattnet kanske kan hållas 
mindre än 1,0 m vp visar de beräknade vattenförlus­
terna att man inom värmelagret kan behöva cement- 
injektera alla genomgående sprickor, sprick- och 
krosszoner som är möjliga att cementinjektera, dvs 
alla sprickor som är tjockare än 0,3 - 0,4 mm. Frå­
gan bör utredas närmare. Som nämnts sist i avsnitt 
4.4.3 kan man i många fall beräkna vilken inverkan 
på vattenförlusten från värmelagret som de icke 
cementinjekterade delarna av sprickan etc har.
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BERÄKNINGSEXEMPEL 5.
VATTENTÄT BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.5.a OCH K=1.0-10'S ta3/sV. 
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13- 1 7 . 54E-1 1 . 59E-11 .12E- 1 0 . 2 3 E - 1 0 .47E-10 . 97E- 10 . 23E-09 . G3E-09 . 20E-08 .76E-08 . 32E-07 . 1 4E-06
17- 21 . 43E-12 . 22E-11 .17E-1 1 . 72E- 1 1 . 12E-10 . 33E- 1 0 . 1 1 E - 0 9 . 38E-09 . 1 GE-08 .68E-08 .31E-07 . 1 4E-06
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25- 29 -.21E-1 2 . 22E- 1 2 . 1 6 E - 1 1 . 15E-11 . 59E-1 1 .15E- 1 0 . G9E-1 0 . 32E-09 . 1 4 E - 0 8 . GGE-08 . 3 0 E - 0 7 . 1 4E-06
29- 33 . 39E- 1 2 - . G3E-12 -.21E-1 1 . 1 4 E - 1 1 . 37E- 1 1 .18E-1 0 . 73E-1 0 . 3 2 E - 0 9 . 1 4E-08 .GGE-08 . 30E-07 . 14E-0G
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73- 77 . 4 5 E - 1 1 . 2GE-1 2 -. 17E-12 . 59E-1 1 . G9E-1 1 .17E-1 0 . 85E-1 0 . 37E-09 .17E-08 . 77E-08 . 35E-07 . 1GE-OG
77- 81 .71E- 1 1 . 73E-11 . 93E-11 . G3E-1 1 .1 1 E-1 0 .27E-1 0 . 9 2 E - 1 0 .39E-09 . 1 7 E - 0 8 .80E-08 . 37E-07 . 17E-0G
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89- 93 . 1 1 E - 0 8 . 9GE-09 . 9 4 E - 0 9 . 95E-09 . 9 8 E - 0 9 . 10E-08 . 1 2E-08 . 1 GE-08 . 33E-08 .11E-07 .45E-07 . 2QE-06
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VATTENGENOMSLÄPPLIG BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.5.b OCH K=1.0-10“6 m3/s-m2. 



























5- 9 .20E-05 . 1 6 E - 0 5 . 1 4 E - 0 5 .12E-05 .11E-05 .91E-06 .76E-06 . 61E-06 . 46E-06 . 31E-06 . 1 2E-06 - . 20E-06
9- 1 3 .70E-06 . 45E-06 .35E-06 .30E-06 . 25E-06 . 21E-06 .18E-06 . 15E-06 .11E-06 . 74E-07 . 1 4E-08 - . 23E-06
13- 1 7 .47E-06 . 25E-06 .17E-06 .13E-06 . 1 1 E-06 .89E-07 .75E-07 . 63E-07 .5 1 E-07 . 3 2 E - 0 7 -.22E-07 - . 24E-06
17- 21 .42E-06 . 2 1 E - 0 6 . 1 3E-06 .98E-07 .78E-07 . 65E-07 . 55E-07 . 4 7 E - 0 7 . 3 9 E - 0 7 . 24E-07 -.27E-07 - . 25E-06
21 - 25 . 4 1 E - 0 6 . 20E-06 .13E-06 .92E-07 .73E-07 . 60E-07 . 51E-07 . 44E-07 . 37E-07 . 22E-07 - . 2 9 E - 0 7 - . 25E-06
25- 29 . 4 1 E - 0 6 . 20E-06 . 1 2E-06 .91E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 2 2 E - 0 7 - . 29E-07 - . 25E-06
29- 33 . 4 1 E - 0 6 .20E-06 . 1 2 E - 0 6 .91E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 4 3 E - 0 7 . 3 6 E - 0 7 . 2 2 E - 0 7 - . 29E-07 - . 2 6 E - 0 6
33- 37 . 4 1 E - 0 6 . 20E-06 . 1 2E-06 .90E-07 . 7 1 E - 0 7 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 3 6 E - 0 7 .22E-07 - . 30E-07 - . 2 6 E - 0 6
37- 41 .41E-06 .20E-06 . 1 2E-06 .90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 .22E-07 -.30E-07 - . 2 6 E - 0 6
41 - 45 . 4 1 E - 0 6 . 20E-06 . 1 2 E - 0 6 .90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 2 2 E - 0 7 - . 30E-07 - . 2 6 E - 0 6
45- 49 . 41E-06 . 20E-06 . 1 2E-06 .90E-07 .71E-07 . 5 9 E - 0 7 . 50E-07 . 4 3 E - 0 7 . 36E-07 . 2 2 E - 0 7 - . 30E-07 - . 26E-06
49- 53 . 4 1 E - 0 6 .20E-06 . 1 2 E - 0 6 .90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 2 2 E - 0 7 - . 3 0 E - 0 7 - . 26E-06
53- 57 . 41E-06 . 20E-06 . 1 2 E - 0 6 .9QE-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 2 2 E - 0 7 - . 30E-07 - . 2 6 E - 0 6
57- 61 .41E-06 . 20E-06 . 1 2 E - 0 6 .90E-07 . 7 1 E - 0 7 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 3 6 E - 0 7 . 2 2 E - 0 7 -.31E-07 -.26E-06
81 - 65 .41E-06 . 20E-06 . 12E-06 .90E-07 . 7 1 E - 0 7 . 5 9 E - 0 7 . 50E-07 . 4 3 E - 0 7 . 3 6 E - 0 7 . 2 2 E - 0 7 -.31E-07 - . 26E-06
85- 69 .41E-06 . 20E-06 . 1 2 E - 0 6 . 9 0 E - 0 7 .71E-07 . 5 9 E - 0 7 . 50E-07 . 4 3 E - 0 7 . 36E-07 .21E-07 -.31E-07 - . 2 6 E - 0 6
69- 73 .41E-06 . 20E-06 .12E-06 . 90E-07 . 7 1 E - 0 7 . 5 9 E - 0 7 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 21E-07 -.31E-07 -.26E-06
73- 77 .41E-06 . 20E-06 . 1 2 E - 0 6 .90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 .21E-07 -.31E-07 -.26E-06
77- 81 .41E-06 .20E-06 . 1 2E-06 .91E-07 . 7 1 E - 0 7 . 59E-Q7 . 50E-07 . 4 3 E - 0 7 . 3 6 E - 0 7 .21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
81 - 85 .41E-06 .20E-06 . 1 2 E - 0 6 .91E-07 .71E-07 .59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
85- 89 .41E-06 . 20E-06 . 1 3E-06 .91E-07 . 7 2 E - 0 7 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 .21E-07 -.33E-07 - . 27E-06
89- 93 .41E-06 .20E-06 . 1 3E-06 .93E-07 . 73E-07 . 60E-07 .51E-07 . 44E-07 .36E-07 . 21E-07 - . 34E-07 - . 28E-06
93- 97 .43E-06 .21E-06 . 1 4E-06 .10E-06 .81E-07 .67E-07 .56E-07 . 47E-07 . 38E-07 . 20E-07 - . 38E-07 -.29E-0S
97- 101 .51E-06 .29E-06 . 20E-06 .15E-06 . 1 2 E - 0 6 . 1 0 E - 0 6 .82E-07 . 65E-07 . 47E-07 . 20E-07 - . 49E-07 - . 31 E-06
101 - 105 .99E-06 .69E-06 .54E-06 .44E-06 . 3 6 E - 0 6 .29E-06 . 23E-06 . 17E-06 . 10E-06 . 22E-07 - . 1 1E-06 -.42E-06
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5- 9 . 6 4 E - 0 6 . 38E-06 . 26E-06 . 19E-06 .15E-06 . 1 2 E - 0 6 . 9 7 E - 0 7 .76E-07 . 5 0 E - 0 7 .50E-08 - . 9 2 E - 0 7 - . 37E-06
9- 1 3 . 45E-06 .23E-06 . 15E-06 . 1 1 E-06 . 8 5 E - 0 7 .70E-07 .59E-07 . 49E-07 . 38E-07 . 1 7E-07 - . 4 4 E - 0 7 - . 29E-06
13- 1 7 . 41E-06 .20E-06 . 13E-06 . 94E-07 . 74E-07 .61E-07 . 52E-07 .44E-07 . 36E-07 . 20E-07 - . 35E-07 - . 28E-06
17- 21 . 41E-06 . 20E-06 . 1 3 E - 0 6 . 9 1 E - 0 7 .72E-07 . 59E-07 . 50E-07 .43E-07 . 3 6 E - 0 7 . 21E-07 - . 3 3 E - 0 7 - . 27E-06
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29- 33 .41E-06 . 20E-06 . 12E-06 . 90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 .43E-07 . 36E-07 . 21 E-07 - . 32E-07 -.27E-0G
33- 37 .41E-06 . 2 0 E - 0 6 . 12E-06 .90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 .43E-07 . 36E-07 . 2 1 E - 0 7 - . 32E-07 -.27E-06
37- 41 .41E-06 .20E-06 . 12E-06 .90E-07 . 7 1 E - 0 7 . 59E-07 . 50E-07 .43E-07 . 3 6 E - 0 7 . 21 E-07 - . 32E-07 -.27E-Q6
4 1- 45 .41E-06 .20E-06 . 1 2 E - 0 6 . 9 0 E - 0 7 , 71E-07 . 5 9 E - 0 7 . 50E-07 . 43E-07 . 3 6 E - 0 7 . 21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
45- 49 .41E-06 .20E-06 . 12E-06 . 9 0 E - 0 7 .71E-07 . 59E-07 .50E-07 . 43E-07 .36E-07 . 21E-07 -.32E-07 - . 27E-06
49- 53 .41E-06 .20E-06 . 12E-06 .90E-07 . 7 1 E - 0 7 .59E-07 . 50E-07 . 43E-07 .36E-07 . 21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
53- 57 .41E-06 . 20E-06 . 1 2E-06 . 90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 .21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
57- 61 . 41 E-06 . 20E-06 . 1 2 E - 0 6 .90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 5 0 E - 0 7 .43E-07 . 3 6 E - 0 7 .21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
61 - 65 .41E-06 .20E-06 . 1 2E-06 . 90E-07 .71E-07 .59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 .21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
65- 69 .41E-06 . 2 0 E - 0 6 .12E-06 . 90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 21 E-07 - . 32E-07 - . 2 7 E - 0 6
69- 73 . 41E-06 . 20E-06 .12E-06 . 90E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 21E-07 - . 32E-07 - . 27E-06
73- 77 . 41E-06 .20E-06 . 1 2 E - 0 6 .90E-07 .71E-07 . 59E-07 .50E-07 . 4 3 E - 0 7 . 3 6 E - 0 7 .21E-07 - . 3 3 E - 0 7 - . 27E-06
77- 81 .41E-06 .20E-06 . 1 2 E - 0 6 .91E-07 .71E-07 . 59E-07 .50E-07 . 4 3 E - 0 7 . 36E-07 . 21 E-07 -.33E-07 - . 27E-06
81 - 85 .41E-06 .20E-06 . 1 2 E - 0 6 .91E-07 .71E-07 . 59E-07 . 50E-07 . 43E-07 .36E-07 . 21 E-07 -.34E-07 - . 27E-06
85- 89 .41E-06 . 2 0 E - 0 6 . 13E-06 .91E-07 .72E-07 .59E-07 . 50E-07 . 43E-07 . 36E-07 . 21 E-07 - . 34E-07 - . 28E-06
89- 93 .41E-06 . 20E-06 . 1 3 E - 0 6 .93E-07 .73E-07 . 60E-07 .51E-07 . 44E-07 . 36E-07 .20E-07 -.36E-07 - . 28E-06
93- 97 .43E-06 .21E-06 . 1 4 E - 0 6 .10E-06 .81E-07 . 6 7 E - 0 7 . 56E-07 . 47E-07 . 38E-07 . 20E-07 - . 39E-07 -.29E-06
97- 101 .51E-06 . 2 8 E - 0 6 . 20E-06 .15E-06 . 1 2 E - 0 6 . 1 0E-06 . 82E-07 . 65E-07 . 4 6 E - 0 7 .19E-07 - . 5 1 E - 0 7 -.32 E- 06
101 - 105 .98E-06 . 6 9 E - 0 6 . 54E-06 .44E-06 . 36E-06 . 2 9 E - 0 6 . 23E-06 . 1 6E-06 . 9 9 E - 0 7 . 1 8 E - 0 7 - . 11E-06 -.43E-06
BERÄKNINGSEXEMPEIi 8.
VATTENGENOMSLÄPPLIG BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.5.c OCH K=1.0-10‘G m3/s-m2. 



























5- 9 . 1 9E-05 . 1 8 E - 0 5 .18E-05 . 1 8 E - 0 5 . 1 8 E - 0 5 . 1 8 E - 0 5 .18E-05 . 18E-05 . 18E-05 . 19E-05 . 20E-05 . 27E-05
9- 1 3 . 37E-06 . 3 4 E - 0 6 . 33E-06 . 33E-06 . 33E-06 . 33E-06 . 3 3 E - 0 6 . 33E-06 . 34E-06 . 37E-06 . 52E-06 . 1 2 E - 0 5
13- 1 7 . 76E-07 . 66E-07 . 65E-07 . 6 4 E - 0 7 . 64E-07 .64E-07 . 6 4 E - 0 7 . 66E-07 .71E-07 . 9 8 E - 0 7 . 2 2 E - 0 6 . 7 9 E - 0 6
17- 2 1 . 1 6 E - 0 7 .13E-07 . 13E-07 . 1 2 E - 0 7 .12E-07 . 1 2 E - 0 7 . 1 3E-07 . 1 4 E - 0 7 .19E-07 . 4 0 E - 0 7 . 1 4E-06 . 60E-06
2 1 - 25 . 32E-08 . 26E-08 . 25E-08 . 24E-08 . 24E-08 . 24E-08 . 26E-08 . 35E-08 . 75E-08 . 2 6 E - 0 7 . 1 1 E - 0 6 . 49E-06
25- 29 .64E-09 . 52E-09 .48E-09 . 47E-09 . 47E-09 . 5 1 E-09 . 68E-09 . 14E-08 . 48E-08 .20E-07 . 90E-07 . 41 E-06
29- 33 . 1 3E-09 . 1 0 E - 0 9 . 96E- 1 0 . 96E- 1 0 . 10E-09 . 1 3 E - 0 9 . 28E-09 . 92E-09 . 3 8 E - 0 8 .17E-07 . 77E-07 . 36E-06
33- 37 . 26E- 1 0 . 1 9E- 1 0 . 15E-1 0 . 2 0 E - 1 0 . 27E-10 . 53E-10 . 1 7 E - 0 9 . 74E-09 . 33E-08 .15E-07 . 68E-07 . 31 E-06
37- 41 . 6 1 E- 1 1 . 5 1 E- 1 1 . 66E- 1 1 . 64E- 1 1 . 1 0E- 1 0 . 38E- 1 0 . 1 4E-09 . 64E-09 . 29E-08 .13E-07 .60E-07 . 28E-06
4 1 - 45 .23E-1 1 - . 29E- 1 1 . 27E- 1 1 . 22E- 1 1 . 87E-1 1 .31E- 1 0 . 1 2E-09 . 55E-09 . 25E-08 .12E-07 . 53E-07 . 24E-06
4 5- 49 . 1 1 E- 1 1 -.37E- 1 2 -.11E-1 1 - . 48E-1 3 .41E-1 1 .21E- 1 0 .11E-09 . 4 9 E - 0 9 . 22E-08 .10E-07 . 47E-07 . 22E-06
4 9- 53 - . 1 4E- 1 1 . 9 0 E - 1 2 -.12E-1 1 . 25E-1 1 . 33E- 1 1 .22E-10 . 96E-1 0 . 44E-09 . 20E-08 . 90E-08 .41E-07 . 1 9E-06
53- 57 . 1 6E- 1 2 . 19E-1 2 . 29E- 1 2 - . 52E- 1 2 . 50E-11 . 2 0 E - 1 0 . 8 6 E - 1 0 . 38E-09 - 1 7 E - 0 8 . 79E-08 .37E-07 . 1 7 E - 0 6
57- 61 - . 1 8E- 1 2 . 24E- 1 1 . 22E- 1 1 . 31E-1 1 . 36E-1 1 . 1 7E-10 . 76E-10 . 33E-09 . 1 5 E - 0 8 . 70E-08 .32E-07 . 15E-06
B 1 - 65 - . 1 6E- 1 1 .29E- 1 2 - . 1 7E- 1 1 . 88E-1 2 . 45E-1 1 . 1 3E-10 . 64E-10 . 29E-09 .13E-08 . 60E-08 . 28E-07 . 1 3 E - 0 6
B 5 - 69 . 72E- 1 2 - . 56E- 1 2 . 1 6E- 1 1 - . 12E-1 1 . 40E-11 . 1 0 E - 1 0 . 55E-10 . 25E-09 . 1 1E-08 . 5 1 E-08 . 23E-07 . 1 1E-06
69- 73 . 46E-1 3 - . 16E- 1 1 - . 1 5 E - 1 1 - . 8 7 E - 1 2 . 30E-1 1 . 86E-11 . 4 4 E - 1 0 . 20E-09 .91E-09 . 42E-08 . 1 9 E - 0 7 . 90E-07
73- 77 -. 19E-1 1 -.16E-1 1 . 1 7E-1 2 - . 22E-11 . 15E-1 1 . 58E-11 . 33E-10 . 16E-09 .72E-09 . 33E-08 . 1 5 E - 0 7 . 71 E-07
77- 81 -. 10E-10 -.98E-1 1 - . 76E-11 - . 66E-11 - . 67E-1 1 - . 5 2 E - 1 2 . 18E-10 . 11E-09 . 51E-09 . 2 4 E - 0 8 .11E-07 . 52E-07
8 1 - 85 - . 53E-10 - . 42E- 1 0 - . 38E- 10 - . 3 9 E - 1 0 - . 37E-10 - . 3 4 E - 1 0 - . 25E-10 . 25E-10 . 27E-09 . 14E-08 .67E-08 . 32E-07
85- 89 - . 25E-09 - . 21E-09 - . 20E-09 - . 20E-09 - . 20E-09 -.20E-09 - . 2 0 E - 0 9 - . 1 9E-09 - . 1 3 E - 0 9 . 1 8 E - 0 9 . 1 8 E - 0 8 . 98E-08
89- 93 - . 1 3 E - 0 8 - . 1 1 E-08 - . 1 0E-08 - . 1 0 E - 0 8 - . 1 0 E - 0 8 -.10E-08 -.11E-08 - . 1 1 E-08 - . 1 3E-08 - . 1 9 E - 0 8 - . 45E-08 - . 16E-07
93- 97 - . 6 1 E - 0 8 - . 54E-08 - . 52E-08 - . 52E-08 - . 53E-08 -.53E-08 -.54E-08 - . 56E-0B - . 61E-08 - . 79E-08 - . 1 5 E - 0 7 - . 49E-07
97- 101 -.30E-07 - . 2 7 E - 0 7 - . 27E-07 - . 27E-07 - . 27E-07 -.27E-07 -.28E-07 - . 28E-07 - . 30E-07 - . 3 3 E - 0 7 - . 47E-07 -.11E-06
10 1- 105 - . 1 5 E - 0 6 - . 1 5E-06 - . 15E-06 - . 1 5 E - 0 6 - . 15E-06 -.15E-06 -.15E-Q6 - . 1 5 E - 0 6 - . 16E-06 - . 1 7E-06 - . 1 9 E - 0 6 - . 27E-06
BERÄKNINGSEXEMPEL 9.
- B 3 2VATTENTÄT BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.5.c OCH K=1.0-10 m /s-m . 













5- 9 . 1 4 E - 0 6 .14E-06 . 1 4E-06 .14E-06 . 14E-06
9- 1 3 .28E-07 . 25E-07 .25E-07 . 25E-07 .25E-07
13- 1 7 .57E-08 . 50E-08 .49E-08 . 49E-08 . 49E-08
17- 21 . 1 2 E - 0 8 .10E-08 . 96E-09 . 95E-09 . 96E-09
21 - 25 . 24E-09 .20E-09 .19E-09 . 19E-09 . 19E-09
25- 29 . 49E-10 . 3 7 E - 1 0 . 37E-10 ■37E-10 . 39E-10
29- 33 .11E-10 .88E-11 . 79E-11 . 7 0 E - 1 1 . 1 2 E - 1 Q
33- 37 . 73E- 1 2 . 22E-11 .15E-1 1 . 1 8E-1 1 . 43E-1 1
37- 41 . 16E-1 1 . 2 1 E - 1 1 ■39E-12 . 35E-1 1 . 43E-11
41 - 45 - . 11E-11 - . 7 8 E - 1 2 -.25E- 1 2 - . 7 7 E - 1 2 . 30E-11
45- 49 . 3 3 E - 1 2 . 1 8 E - 1 2 . 3 5 E - 1 2 -.9 6 E- 1 3 . 26E-11
49- 53 . 4 7 E - 1 2 - . 12E-1 1 . 1 1 E - 1 1 - . 9 9 E - 1 2 . 28E-11
53- 57 - . 3 2 E - 1 2 . 1 3 E - 1 3 . 5 7 E - 1 2 .83E-1 2 . 2 2 E - 1 1
57- 61 . 40E-12 . 46E-12 . 29E-12 . 4 1 E - 1 2 . 15E-11
61 - 65 .91E-1 3 - . 1 0 E - 1 1 ■75E-12 . 7 4 E - 1 2 . 15E-12
B 5 - 69 -.20E-1 2 - . 1 3 E - 1 2 - . 9 6 E - 1 2 . 7 7 E - 1 2 . 1 1E-11
69- 73 -.2 2E-1 2 ■66E-13 - . 2 4 E - 1 2 . 23E-12 - . 39E-12
73- 77 -.30E-1 1 - . 2 3 E - 1 1 -. 13E-11 - . 27E-11 - . 15E-11
77- 81 -. 12E-10 - . 9 9 E - 1 1 - . 8 7 E - 1 1 - . 89E-1 1 - . 85E-11
8 1 - 85 -.59E-10 - . 49E-10 - . 4 6 E - 1 0 - . 44E-1 0 - . 45E-10
85- 89 -.29E-09 -.24E-09 - . 23E-09 - . 23E-09 -.23E-09
89- 93 -.14E-08 - . 1 2E-08 - . 1 2 E - 0 8 - . 1 2 E - 0 8 - . 1 2 E - 0 8
93- 97 - . 70E-08 - . 62E-08 -.60E-08 -.G0E-08 -.61E-08
97- 101 - . 34E-07 - . 3 1 E - 0 7 - . 3 1 E - 0 7 - . 3 1 E - 0 7 -.31E-07













.14E-06 . 14E-06 .15E-0G .17E-0B . 21E-06 . 30E-06
.2BE-07 . 27E-07 .29E-07 . 34E-07 . 50E-07 . 11E-OG
.51E-08 .53E-08 .G2E-08 . 89E-08 . 20E-07 .67E-07
.1OE-OB . 11E-08 . 1 6E-08 . 37E-08 . 1 3E-07 . 54E-07
.22E-09 .31E-09 .70E-09 .25E-08 . 1 0E-07 . 47E-07
. o 1 E - 1 0 .14E-09 . 48E-09 .20E-08 . 91E-08 . 42E-07
. 2 7 E - 1 0 . 9 8 E - 1 0 .40E-09 . 1 8E-08 . 82E-08 . 37E-07
. 19E-10 . 80E-10 . 3 5 E - 0 9 .16E-08 . 73E-08 . 34E-07
. 18E-10 . 7 2 E - 1 0 . 31E-09 . 1 4 E - 0 8 . 65E-08 .30E-07
. 1 3 E - 1 0 . 6 1 E - 1 0 . 28E-09 . 1 3E-08 .58E-08 . 27E-07
. 13E-10 . 54E-10 .24E-09 .11E-08 .51E-08 .23E-07
. 1 1E-10 . 4 7 E - 1 0 . 21E-09 . 9 6 E - 0 9 . 4 4 E - 0 8 .20E-07
. 9 3 E - 1 1 . 4 0 E - 1 0 . 1 8 E - 0 9 . 8 2 E - 0 9 . 37E-08 . 1 7 E - 0 7
. 7 0 E - 1 1 .32E-10 . 15E-09 .B7E-09 . 3 1 E - 0 8 . 14E-07
. 63E-11 . 2 G E - 1 0 .11E-09 .53E-09 . 24E-08 . 1 1 E - 0 7
.36E-1 1 . 18E-10 .83E-10 .38E-09 .17E-08 . 8 1 E - 0 8
. 27E-11 .11E-10 . 49E-10 .23E-09 . 1 1 E - 0 8 . 49E-08
- . 64E-12 .17E-12 . 13E-10 . 66E-10 . 32E-09 . 1 6 E - 0 8
- . 1 0 E - 1 0 15E-10 ■- . 3 3 E - 1 0 - .11E-09 - . 4 7 E - 0 9 ■- . 20E-08
- . 4 8 E - 1 0 -.61E-1 0 - .11E-09 - . 3 5 E - 0 9 - . 1 4 E - 0 8 - . 60E-08
- . 2 4 E - 0 9 - . 2 7 E - 0 9 - . 3 6 E - 0 9 - . 77E-09 - . 26E-08 -.11E-07
- . 1 2E-08 - . 1 3 E - 0 8 - . 1 4 E - 0 8 - . 21 E-08 - . 4 8 E - 0 8 - . 1 7 E - 0 7
- . 6 2 E - 0 8 - . 6 4 E - 0 8 - . 6 8 E - 0 8 - . 7 9 E - 0 8 - . 1 2 E - 0 7 - .29E-07
- . 3 2 E - 0 7 - . 3 3 E-07 - . 3 4 E - 0 7 - . 3 6 E - 0 7 - .43E-07 - .68E-07





























VATTENGENOMSLÄPPLIG BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.5.d OCH K=1.0-10~G m3/sm2. 



























5- 9 . 20E-05 . 17E-05 . 1 5 E - 0 5 . 1 3E-05 . 1 1 E - 0 5 . 95E-0G .80E-06 . 64E-06 . 48E-06 . 32E-06 . 1 3E-06 - . 1 9 E - 0 6
9- 1 3 . 69E-06 .45E-06 . 36E-06 .30E-06 . 26E-06 . 22E-06 .18E-06 . 15E-0G .11E-06 .75E-07 . 50E-08 - . 21E-06
13- 1 7 . 4 3 E - 0 6 . 23E-06 .16E-0G . 1 2 E - 0 6 . 1 0 E - 0 6 . 84E-07 . 71E-07 . 60E-07 . 48E-07 .31E-07 - . 1 8 E - 0 7 - . 22E-06
17- 2 1 .36E-Q6 . 1 8 E - 0 6 . 1 2 E - 0 6 .86E-07 . 68E-07 . 57E-07 . 4 8 E - 0 7 . 41E-07 . 34E-07 . 21E-07 - . 23E-07 - . 21E-06
21 - 25 . 34E-06 . 16E-06 . 10E-06 .76E-07 . 60E-07 . 4 9 E - 0 7 . 42E-07 . 36E-07 . 30E-07 . 1 8 E - 0 7 - . 23E-07 - . 20E-06
25- 29 . 32E-06 . 1 5E-06 . 97E-07 . 7 1 E - 0 7 . 56E-07 . 46E-07 . 39E-07 . 34E-07 .28E-07 . 1 7 E - 0 7 - . 2 2 E - 0 7 - . 20E-06
29- 33 . 3 0 E - 0 6 .15E-06 . 92E-07 .67E-07 . 53E-07 . 44E-07 . 37E-07 . 32E-Q7 .27E-07 . 1 6E-07 -.21E-07 - . 1 9E-06
33- 37 . 28E-06 .14E-06 . 8 7 E - 0 7 . 63E-07 . 50E-07 . 41E-07 . 35E-07 . 30E-07 . 25E-07 . 1 5 E - 0 7 - . 20E-07 - . 1 8 E - 0 6
37- 41 .27E-06 .13E-06 . 82E-07 .60E-07 . 47E-07 . 39E-07 . 33E-07 . 29E-07 .24E-07 . 14E-07 - . 19E-07 - . 1 7E-06
4 1 - 45 .25E-06 . 12E-06 . 77E-07 . 56E-07 . 44E-07 . 37E-07 . 31E-07 . 27E-07 . 22E-07 . 1 4E-07 - - 1 8 E - 0 7 - . 1 6 E - 0 6
4 5- 49 . 2 4 E - 0 6 . 11E-06 . 72E-07 .52E-07 41E-07 . 34E-07 . 29E-07 . 25E-07 . 2 1 E-07 . 1 3E-07 - . 1 7 E - 0 7 - . 1 5 E - 0 6
49- 53 . 22E-06 . 1 1 E - 0 6 . 67E-07 . 4 9 E - 0 7 38E-07 .32E-07 . 27E-07 . 23E-07 . 19E-07 . 1 2E-07 - . 1 6E-07 - . 1 4 E - 0 6
53- 57 . 2 0 E - 0 6 99E-07 . 62E-07 . 45E-07 36E-07 29E-07 . 25E-07 . 22E-07 . 1 8E-07 . 1 1E-07 - . 1 5 E - 0 7 - . 1 3 E - 0 6
57- 6 1 . 1 9 E - 0 6 91E-07 . 57E-07 . 42E-07 33E-07 27Ç-07 . 23E-07 20E-07 1 7 E - 0 7 1 0E-07 - . 1 4E-07 - . 1 2 E - 0 6
B 1 - 65 .17E-06 83E-07 . 52E-07 38E-07 30E-07 25E-07 21E-07 1 8E-07 1 5 E - 0 7 91E-08 - . 12E-07 - . 11E-06
G 5 - 69 . 15E-06 7 5 E - 0 7 47E-07 34E-07 27E-07 .22E-07 19E-07 1 6E-07 1 4E-07 . 83E-08 - . 1 1 E-07 - . 98E-07
69- 73 .14E-06 67E-07 42E-07 31 E-07 24E-07 2 0 E - 0 7 17E-07 1 5E-07 1 2E-07 74E-08 - . 10E-07 - . 87E-07
73- 77 . 1 2 E - 0 6 5 9 E - 0 7 37E-07 27E-07 2 1 E-07 1 8E-07 1 5E-07 1 3 E - 0 7 11E-07 65E-08 - . 90E-08 - . 77E-07
77- 8 1 . 1 1 E - 0 6 51E-07 32E-07 24E-07 19E-07 1 5E-07 1 3E-07 11E-07 9 4 E - 0 8 . 5GE-08 - . 79E-08 - . 67E-07
8 1 - 85 . 89E-07 4 3 E - 0 7 27E-07 20E-07 1 6 E - 0 7 1 3 E - 0 7 11E-07 95E-08 79E-08 47E-08 - . 67E-08 - . 57E-07
85- 89 . 7 3 E - 0 7 3 5 E - 0 7 22E-07 1 6 E - 0 7 1 3 E - 0 7 11E-07 9 0 E - 0 8 . 77E-08 64E-08 38E-08 - . 56E-08 - . 4 7 E - 0 7
89- 93 . 5 6 E - 0 7 2 7 E - 0 7 17E-07 1 2 E - 0 7 9 5 E - 0 8 7 8 E - 0 8 G7E-08 58E-08 4 8 E - 0 8 28E-08 - . 46E-08 - . 38E-07
93- 97 . 3 7 E - 0 7 1 6 E - 0 7 9 4 E - 0 8 6 3 E - 0 8 4 7 E - 0 8 3 8 E - 0 8 32E-08 2 9 E - 0 8 2 5 E - 0 8 1 2 E - 0 8 - . 40E-08 - . 28E-07
97- 1 0 1 . 4 4 E - 0 8 - 5 6 E - 0 8 - 8 4 E - 0 8 - 8 9 E - 0 8 - 8 4 E - 0 8 - 7 4 E - 0 8 - 6 2 E - 0 8 - 4 9 E - 0 8 - 3 7 E - 0 8 - 3 1 E - 0 8 - . 53E-08 - . 20E-07
10 1- 105 - . 9 6 E - 0 7 - 9 2 E - 0 7 - 8 5 E - 0 7 - 7 7 E - 0 7 - 6 9 E - 0 7 - 5 9 E - 0 7 - 5 0 E - 0 7 - 4 1 E - 0 7 - 3 1 E - 0 7 - 23E-07 - . 1 6 E - 0 7 - . 1 8E-07
BERÄKNINGSEXEMPEL 11.
VATTENTÄT BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.5.d OCH K=1.0-10"6 m3/s-m2. 



























5- 9 . 75E-06 .48E-06 . 35E-06 . 27E-06 . 22E-06 . 1 8 E - 0 G . 15E-06 . 1 2E-0G . 8 3 E - 0 7 . 29E-07 - . 73E-07 -.35E-06
9- 13 .45E-06 .24E-06 . 1GE-0G .12E-0G . 9 5 E - 0 7 . 78E-07 . 65E-07 .54E-07 . 42E-07 . 21E-07 - . 37E-07 - . 27E-06
13- 17 . 38E-06 .19E-06 .12E-06 .88E-07 . 70E-07 . 57E-07 . 49E-07 . 41E-07 . 34E-07 .19E-07 - . 30E-07 -.24E-06
17- 21 . 3 5 E - 0 6 . 1 7 E - 0 6 .11E-OG . 79E-07 . G2E-07 . 52E-07 . 44E-07 .38E-07 . 31E-07 .18E-07 - . 27E-07 - . 23E-06
21- 25 . 33E-06 .16E-06 .1OE-OG . 74E-07 .59E-07 . 48E-07 .41E-07 . 36E-07 . 30E-07 . 18E-07 -.25E-07 - . 22E-06
25- 29 .32E-Q6 .15E-06 .97E-07 .71E-07 .56E-07 . 46E-07 .39E-07 . 34E-07 . 28E-07 . 1 7E-07 - . 2 4 E - 0 7 - . 20E-06
29- 33 . 30E-06 . 15E-06 . 92E-07 . 67E-07 . 53E-07 . 44E-07 . 37E-07 . 32E-07 . 27E-07 . 1 GE-07 - . 23E-07 - . 19E-06
33- 37 . 28E-06 . HE-06 . 87E-07 .63E-07 .50E-07 . 41 E-07 . 35E-07 . 30E-07 .25E-07 . 1 5E-07 -.21E-07 - . 1 8E-0G
37- 41 .27E-06 .13E-06 .82E-07 .G0E-07 . 47E-07 . 39E-07 .33E-07 . 2 9 E - 0 7 . 24E-07 . HE-07 - . 20E-07 - . 17E-06
41- 45 . 25E-06 .12E-0G . 77E-07 .5GE-07 .44E-07 . 37E-07 . 31E-07 .27E-07 . 22E-07 . 1 3 E - 0 7 -. 19E-07 - . 1 GE-OG
45- 49 . 24E-06 . 1 1 E - 0 6 .72E-07 52E-07 .41E-07 3 4 E - 0 7 .29E-07 . 25E-07 .21E-07 .12E-07 - . 1 8 E - 0 7 - . 1 5E-06
49- 53 . 2 2 E - 0 6 . 1 1 E - 0 G . G7E-07 49E-07 .38E-07 32E-07 .27E-07 . 23E-07 19E-07 1 2E-07 - . 1 6 E - 0 7 - . 1 4E-06
53- 57 . 20E-06 .99E-07 . G2E-07 45E-07 36E-07 29E-07 25E-07 22E-07 18E-07 11E-07 - . 1 5E-07 - . 1 3E-06
57- G1 . 19E-06 . 9 1 E - 0 7 . 57E-07 42E-07 33E-07 27 E- 0 7 23E-07 20E-07 1 7 E - 0 7 99E-08 -.14E-07 - . 1 2E-06
B 1 - 65 .17E-06 . 83E-07 . 5 2 E - Q 7 38E-07 30E-07 25E-Q7 21E-07 18E-07 1 5 E - 0 7 90E-08 - . 13E-07 -.11E-OG
65- 69 . 15E-0G 75E-07 47E-07 34E-07 27E-07 22E-07 19E-07 16E-07 1 4E-07 82E-08 - . 12E-07 - . 1 0 E - 0 6
69- 73 .14E-06 67E-07 42E-07 .31E-07 24E-07 20E-07 17E-07 15E-07 12E-07 73E-08 - . 11E-07 - . 89E-07
73- 77 . 12E-06 59E-07 37 E- 0 7 27E-07 21E-07 18E-07 15E-07 13E-07 11E-07 64E-08 - . 9 4 E - 0 8 -.79E-07
77- 81 .11E-0S . 5 1 E - 0 7 32E-07 24E-07 19E-07 1 5E-07 13E-07 11E-07 94E-08 55E-08 - . 82E-08 -.69E-07
81- 85 . 8 9 E - 0 7 43E-07 27E-07 20E-07 16E-07 13E-07 11E-07 95 E- 0 8 79E-08 .46E-08 - . 71E-08 -.59E-07
85- 8 9 . 7 3 E - 0 7 35E-07 22E-07 1GE-07 13E-07 11E-07 90E-08 77E-08 64E-08 37E-08 - . G0E-08 - . 49E-07
89- 93 .56E-07 27E-07 1 7 E - 0 7 1 2 E - 0 7 9 5 E - 0 8 7 8 E - 0 8 G7E-08 5 8 E - 0 8 48E-08 27E-08 - . 50E-08 -.39E-07
93- 97 .37E-07 1GE-07 94E-08 63E-08 47E-0S 3 8 E - 0 8 3 2 E - 0 8 28E-08 24E-08 1 1 E - 0 8 - . 45E-08 - . 30E-07
97-101 -43E-08 - 57E-08 - 8 5 E - 0 8 - 9 0 E - 0 8 - . 8 5 E - 0 8 - 76E-08 - 64E-08 - 5 1 E - 0 8 - . 3 9 E - 0 8 - 34E-0B -.59E-08 -.22E-07
101-105 --97E-07 - 9 2 E - 0 7 - 86E-07 - 7 8 E - 0 7 - 69E-07 - 6 0 E - 0 7 - 51E-07 - 41E-07 - 3 2 E - 0 7 - 24E-07 - . 1 8 E - 0 7 - . 2 1 E - 0 7
BERÄKNINGSEXEMPEL 12.
VATTENGENOMSLÄPPLIG BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.8.a OCH K=1.0-10"6 m3/sm2. 



























5- 9 . 1 3 E - 0 4 .11E-04 .91E-05 .78E-05 . 6 6 E - 0 5 . 54E-05 . 42E-05 .31E-05 .19E-05 . 68E-06 - . 8 9 E - 0 6 -.40E-05
9- 1 3 . 50E-05 .31E-05 .24E-05 .20E-05 . 16E-05 . 1 3E-05 . 11E-05 . 82E-06 .56E-06 . 23E-06 - . 46E-06 -.29E-05
13- 1 7 . 34E-05 .18E-05 .12E-05 .92E-06 . 7 4 E - 0 6 .61E-06 . 51E-06 .41E-06 . 32E-06 . 15E-06 - . 37E-06 - . 26E-05
17- 2 1 . 3 1 E - 0 5 .15E-05 . 97E-06 . 7 1 E - 0 6 . 57E-06 .47E-06 . 40E-06 . 34E-06 . 27E-06 . 1 4E-06 - . 34E-06 -.25E-05
2 1 - 25 . 30E-05 . 15E-05 .92E-06 . 6 7 E - 0 6 .53E-06 . 4 4 E - 0 6 . 37E-06 . 32E-06 . 2 6 E - 0 6 . 13E-06 - . 33E-06 -.24E-05
25- 29 .29E-05 . 14E-05 . 9 0 E - 0 6 . 66E-06 . 52E-06 . 43E-06 . 36E-06 .31E-06 . 2 6 E - 0 6 . 1 3E-06 -.32E-06 - . 23E-05
29- 33 .29E-05 . 1 4E-05 . 8 9 E - 0 6 . 6 5 E - 0 6 . 51E-06 . 42E-06 . 3 6 E - 0 6 .31E-06 . 25E-06 . 13E-06 -.31E-06 -.23E-05
33- 37 . 2 9 E - 0 5 . UE-05 .89E-06 . 6 4 E - 0 6 .51E-06 . 42E-06 . 36E-06 .31E-06 . 25E-06 . 13E-06 -.31E-06 - . 23E-05
37- 4 1 . 2 9 E - 0 5 . 1 4E-05 .88E-06 . 6 4 E - 0 6 . 50E-06 . 42E-06 . 35E-06 . 30E-06 . 25E-06 . 13E-06 -.31E-06 - . 23E-05
41 - 45 .28E-05 . 1 4E-05 .87E-06 . 63E-06 . 50E-06 .41E-06 . 3 5 E - 0 6 . 30E-06 . 25E-06 . 1 3E-06 - . 3 0 E - 0 6 - . 22E-05
4 5- 49 .28E-05 . 1 4E-05 . 86E-06 . 6 3 E - 0 6 . 49E-06 .41E-06 . 35E-06 . 30E-06 . 2 5 E - 0 6 . 1 3 E - 0 6 - . 30E-06 - . 22E-05
49- 53 .28E-05 . 1 4E-05 .85E-06 .62E-06 . 49E-06 . 4 0 E - 0 6 . 34E-06 . 30E-06 . 2 4 E - 0 6 . 1 3 E - 0 6 - . 30E-06 - . 22E-05
53- 57 .28E-05 . 1 3E-05 . 8 5 E - 0 6 .62E-06 .48E-06 . 40E-06 . 34E-06 . 29E-06 . 2 4 E - 0 6 . 1 3 E - 0 6 - . 30E-06 - . 22E-05
57- 61 .27E-05 . 1 3E-05 .84E-06 .61E-06 . 48E-06 . 4 0 E - 0 6 .34E-06 . 29E-06 . 2 4 E - 0 6 . 1 2 E - 0 6 - . 30E-06 - . 22E-05
61 - 65 .27E-05 .13E-05 .83E-06 .60E-06 . 48E-06 . 39E-06 . 33E-06 . 29E-06 . 24E-06 . 1 2E-06 - . 31E-06 -.22E-05
65- 69 .27E-05 .13E-05 .82E-06 .60E-06 . 4 7 E - 0 6 .39E-06 .33E-06 .28E-06 . 23E-06 . 1 2E-06 -.31E-06 -.22E-05
69- 73 .27E-05 .13E-05 . 8 1 E - 0 6 . 5 9 E - 0 6 . 4 7 E - 0 6 .39E-06 . 3 3 E - 0 6 .28E-06 . 23E-06 . 1 2E-06 - . 3 1 E - 0 6 - . 22E-05
73- 77 .26E-05 . 1 3 E - 0 5 . 8 1 E - 0 6 . 59E-06 . 46E-06 . 38E-06 . 32E-06 .28E-06 . 23E-06 .11E-06 - . 32E-06 - . 22E-05
77- 8 1 .26E-05 . 1 3E-05 . 80E-06 . 58E-06 . 4 6 E - 0 6 .38E-06 . 32E-06 . 28E-06 . 23E-06 .11E-06 - . 32E-06 -.23E-05
8 1 - 85 .26E-05 . 1 3 E - 0 5 .79E-06 . 57E-06 . 45E-06 . 3 7 E - 0 6 . 32E-06 .27E-06 . 22E-06 . 11E-06 - . 33E-06 - . 23E-05
85- 89 .26E-05 .12E-05 .78E-06 .57E-06 . 45E-06 . 37E-06 . 32E-06 .27E-06 . 22E-06 . 10E-06 - . 3 5 E - 0 6 - . 23E-05
89- 93 .25E-05 . 1 2 E - 0 5 . 79E-06 .57E-06 . 4 5 E - 0 6 . 37E-06 . 3 1 E-06 . 27E-06 . 21 E-06 . 90E-07 - . 37E-06 - . 24E-05
93- 97 .26E-05 . 1 3 E - 0 5 . 8 3 E - 0 6 . 6 0 E - 0 6 . 47E-06 . 39E-06 . 3 2 E - 0 6 . 26E-06 . 20E-06 . 59E-07 - . 43E-06 - . 26E-05
97- 101 .30E-05 . 16E-05 .11E-05 .80E-06 . 62E-06 . 48E-06 . 3 6 E - 0 6 .26E-06 . 1 3E-06 -.74E-07 - . 6 5 E - 0 6 -.30E-05
101- 105 .52E-05 . 3 4 E - 0 5 . 25E-05 .19E-05 . 15E-05 . 10E-05 . 65E-06 .26E-06 - . 18E-06 - . 75E-06 -.18E-05 - . 4 4 E - 0 5
BERÄKNINGSEXEMPEL 13.
VATTENTÄT BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.8.b OCH K=1.0-10~S m3/sm2. 



























5- 9 .52E-05 . 32E-05 .23E-05 .17E-05 .14E-05 . 12E-05 . 10E-05 . 82E-06 . 62E-06 . 30E-06 - . 37E-06 - . 22E-05
9- 13 .34E-05 . 18E-05 . 12E-05 . 8 7 E - 0 6 .69E-06 .58E-06 . 49E-06 .41E-06 . 33E-0G . 1 9E-0G - . 23E-0G - . 1 9E-05
13- 17 . 3 1 E - 0 5 .15E-05 . 97E-06 .71E-06 . 5 6 E - 0 6 . 46E-06 . 39E-06 .34E-06 . 28E-Q6 . 17E-06 -.21E-OG - . 18E-05
17- 21 .30E-05 .15E-05 . 93E-06 . 67E-06 . 53E-06 . 44E-06 . 37E-0G .32E-06 . 27E-06 . 16E-06 -.20E-0G - . 1 8E-05
21- 25 . 30E-05 . 14E-05 . 9 1 E - 0 G . 66E-06 . 5 2 E - 0 6 . 43E-06 . 37E-06 . 32E-06 . 2GE-0G . 16E-06 - . 2 1 E - 0 G -.18E-05
25- 29 . 2 9E-05 . 1 4E-05 . 90E-06 . 66E-06 . 52E-06 . 43E-06 . 36E-0G .31E-06 . 26E-06 . 16E-06 - . 2 1 E - 0 G - . 18E-05
29- 33 . 29E-05 .14E-05 . 89E-06 . 65E-06 . 5 1 E - 0 6 . 42E-06 . 36E-06 .31E-OG . 26E-06 . 16E-06 - . 21E-06 - . 18E-05
33- 37 . 2 9 E - 0 5 . 1 4E-05 .89E-06 . 64E-06 .51E-06 . 42E-06 . 3GE-0G .31E-06 . 2GE-06 . 1 5E-06 -.21E-OG - . 18E-05
37- 41 . 29E-05 . 14E-05 . 88E-06 . 64E-06 . 50E-06 . 42E-06 .35E-06 .31E-OG . 25E-06 . 1 5E-0G -.21E-OG -.1BE-05
*1- 45 . 28E-05 . 14E-05 . 87E-06 .G3E-06 .50E-06 . 41 E-06 . 35E-06 .30E-06 . 25E-0G . 15E-0G - . 22E-06 -.18E-05
45- 49 . 28E-05 . 14E-05 . BBE-06 . 63E-06 . 49E-06 .41E-06 . 35E-06 . 30E-06 . 25E-06 . 15E-06 -.22E-06 - . 1 8E-05
49- 53 .28E-05 . 14E-05 . 85E-06 . 62E-06 . 49E-06 .40E-0G . 34E-06 . 30E-06 . 25E-06 . 1 5E-0G - . 22E-06 - . 1 8E-05
53- 57 .28E-05 .13E-05 .85E-06 .62E-06 . 48E-06 .40E-06 . 34E-06 . 29E-0G . 24E-06 . 1 4 E - 0 G -.22E-0G - . 1 8E-05
57- 61 . 2 7 E - 0 5 . 13E-05 . 84E-06 .61E-06 .48E-06 . 40E-06 .34E-06 . 29E-06 . 24E-0G . 14E-0G - . 23E-06 - . 18E-05
61- 65 .27E-05 .13E-05 . 83E-06 .60E-06 .48E-06 . 39E-06 . 33E-0G . 29E-0G . 24E-06 . 14E-06 - . 23E-06 -.19E-05
65- 69 . 27E-05 .13E-05 . 82E-06 .60E-06 . 47E-06 .39E-0B . 33E-06 . 29E-06 . 24E-06 . 14E-06 - . 23E-06 -.19E-05
S9- 73 . 2 7 E - 0 5 . 13E-05 .81E-06 .59E-06 . 47E-06 . 3 9 E - 0 6 . 33E-06 . 28E-06 . 23E-06 . 13E-0G - . 24E-06 - . 1 9E-05
73- 77 .2BE-05 .13E-05 .81E-06 .59E-06 . 4 B E - 0 6 . 38E-06 . 33E-06 . 28E-06 . 23E-06 . 13E-06 - . 24E-0G - . 1 9 E - 0 5
77- 81 . 26E-05 . 13E-05 .80E-06 . 58E-06 .46E-06 . 38E-06 . 32E-06 . 28E-0G . 23E-0G . 13E-06 - . 25E-06 - . 19E-05
81- 85 .26E-05 . 13E-05 .79E-06 . 58E-Q6 .45E-06 . 37E-06 . 32E-0G . 27E-06 . 23E-06 . 12E-0G - . 25E-06 -.19E-05
85- 89 . 26E-05 . 12E-05 . 79E-06 . 57E-06 . 45E-06 . 37E-06 .32E-0G . 27E-06 . 22E-06 . 1 2E-0G - . 26E-06 - . 20E-05
89- 93 . 2 6 E - 0 5 .12E-05 .79E-06 .57E-06 .45E-06 . 37E-06 .32E-0G . 27E-06 . 22E-06 . 11E-06 - . 28E-0G - . 20E-05
93- 97 .26E-05 .13E-05 . 84E-06 . 61 E-06 .48E-0B . 39E-0G .33E-06 . 27E-06 . 21E-06 . 91E-07 - . 33E-06 - . 21E-05
97-101 . 3 0 E - 0 5 . 16E-05 . 1 1 E - 0 5 . 84E-06 .66E-06 . 53E-06 .41E-06 .31E-OG .20E-0S . 13E-07 -.48E-06 -.24E-05
101-105 . 54E-05 . 37E-05 . 28E-05 .22E-05 .17E-05 .13E-05 .92E-0B . 55E-06 . 1 5E-06 - . 3 7 E - 0 G -.13E-05 - . 35E-05
O
BERÄKNINGSEXEMPEL 14.
VATTENGENOMSLÄPPLIG BERGYTA. TRYCKFÖRDELNING ENLIGT FIG 4.9 OCH K=1.0-10"6 m3/sm2. 



























5- 9 . 1 6E-04 . 1 3 E - 0 4 . 1 1 E - 0 4 . 99E-05 . 8 6 E - 0 5 .75E-05 . 6 3 E - 0 5 . 5 1 E - 0 5 . 40E-05 . 28E-05 . 1 4E-05 - . 82E-06
9- 1 3 . 5 4 E - 0 5 . 35E-05 . 2 8 E - 0 5 . 23E-05 . 20E-05 . 1 7E-Q5 . 1 4E-05 . 1 2 E - 0 5 . 95E-06 . 65E-QG . 1 4 E - 0 6 - . 15E-05
13- 1 7 . 35E-05 . 19E-05 . 1 3E-05 . 99E-0S .81E-06 . 68E-06 . 58E-06 . 49E-06 . 40E-06 . 26E-06 - . 1 1 E-06 - . 1 7 E - 0 5
17- 2 1 . 3 1 E - 0 5 . 1 5E-05 .99E-06 . 73E-06 .58E-06 .48E-06 . 41 E-06 . 35E-06 . 2 9 E - 0 6 . 1 9E-06 - . 1 7 E - 0 6 - . 1 7 E - 0 5
21 - 25 . 3 0 E - 0 5 . 1 5 E - 0 5 .92E-06 . 67E-06 .53E-06 . 44E-06 . 37E-06 . 32E-06 . 27E-06 . 1 7 E - 0 6 - . 19E-06 - . 1 8 E - 0 5
25- 29 . 2 9 E - 0 5 .14E-05 .90E-06 . 6 6 E - 0 6 .52E-06 . 43E-06 . 3 7 E - 0 6 . 32E-06 . 26E-06 . 1 6E-06 - . 20E-06 - . 1 8 E - 0 5
29- 33 . 29E-05 .14E-05 . 8 9 E - 0 6 . 65E-06 . 5 1 E - 0 6 . 4 2 E - 0 6 . 36E-06 . 31E-06 . 26E-06 . 16E-06 -.21E-06 - . 1 8E-05
33- 37 . 29E-05 .14E-05 . 89E-06 .64E-06 . 5 1 E - 0 G . 42E-06 . 3 6 E - 0 6 . 31E-06 . 26E-06 . 15E-06 - . 21E-06 - . 1 8E-05
37- 41 . 2 9 E - 0 5 .14E-05 . 88E-06 .64E-06 . 50E-06 . 42E-06 . 35E-0G . 31 E-06 . 25E-06 .15E-06 -.21E-06 - . 1 8E-05
41 - 45 . 28E-05 .14E-05 . 87E-06 .63E-06 . 50E-06 . 41E-06 . 35E-06 . 30E-06 . 25E-06 . 1 5E-06 - . 22E-06 -.18E-05
45- 49 . 2 8 E - 0 5 .14E-05 .86E-06 .63E-06 . 4 9 E - 0 6 . 41 E-06 . 35E-06 . 30E-06 . 2 5 E - 0 6 . 1 5 E - 0 6 -.22E-06 - . 1 8 E - 0 5
49- 53 . 28E-05 . 1 4 E - 0 5 . 8 5 E - 0 6 .62E-06 . 49E-06 . 40E-06 . 34E-06 . 30E-06 . 25E-06 . 14E-06 -.22E-0G - . 1 9 E - 0 5
53- 57 . 28E-05 . 1 3E-05 . 85E-06 . 62E-06 . 4 8 E - 0 6 . 40E-06 . 34E-06 . 29E-06 . 24E-06 . 14E-06 - . 23E-06 - - 1 9 E - 0 5
57- B 1 . 27E-05 . 1 3E-05 . 84E-06 .61E-06 . 48E-06 . 40E-06 . 3 4 E - 0 6 . 29E-06 . 24E-06 . 1 4 E - 0 6 -.23E-06 - . 1 9E-05
6 1 - 65 . 27E-05 . 13E-05 .83E-06 . 60E-06 . 48E-06 . 39E-06 . 33E-06 . 29E-06 . 24E-06 . 1 4 E - 0 6 - . 23E-06 - . 1 9E-05
B 5 - 69 . 2 7 E - 0 5 . 1 3E-05 .82E-06 . 60E-06 . 47E-06 .39E-06 . 33E-06 .29E-06 . 24E-06 . 1 3E-06 - . 24E-06 - . 1 9E-05
S 9 - 73 .27E-05 . 1 3 E - 0 5 . 8 1 E - 0 6 . 59E-06 . 47E-06 . 39E-06 . 33E-06 . 28E-06 . 23E-06 1 3E-06 - . 24E-06 - . 1 9E-05
73- 77 . 26E-05 . 1 3 E - 0 5 . 81 E-06 . 59E-06 .46E-06 . 38E-06 . 3 3 E - 0 6 . 28E-06 . 23E-06 1 3 E - 0 6 - . 24E-06 - . 1 9E-05
77- 8 1 .26E-05 . 1 3 E - 0 5 . 8 0 E - 0 6 . 58E-06 . 4 6 E - 0 6 . 38E-06 . 32E-06 . 2 8 E - 0 6 . 23E-06 1 3E-06 - . 2 5 E - 0 6 - . 19E-05
81 - 85 .26E-05 . 1 3 E - 0 5 . 79E-06 .58E-06 . 45E-06 . 37E-06 . 32E-06 . 27E-06 . 23E-06 1 2 E - 0 6 - . 26E-06 - . 20E-05
85- 89 .26E-05 . 1 2E-05 . 79E-06 .57E-06 . 45E-06 . 37E-06 . 3 2 E - 0 6 . 27E-06 . 22E-06 12E-06 - . 27E-06 - . 20E-05
89- 93 . 26E-05 . 1 2 E - 0 5 . 79E-06 . 57E-06 . 4 5 E - 0 6 . 3 7 E - 0 6 . 32E-06 . 27E-06 . 22E-06 11E-06 - . 29E-06 -.21E- 0 5
93- 97 .26E-05 . 1 3E-05 .84E-06 . 61 E-06 . 48E-06 . 39E-06 . 33E-06 . 27E-06 .21E-06 89E-07 -.33E-06 - . 2 2 E - 0 5
97- 101 .30E-05 . 1 6E-05 - 1 1 E - 0 5 . 8 4 E - 0 6 . 6 6 E - 0 6 . 52E-06 . 41E-06 . 31 E-06 . 19E-06 7 0 E - 0 8 -.49E-0G - . 25E-05
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